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Siirtovarmuus



Siirtovarmuus Fingridin verkossa 

2 Siirtovarmuus = SE / (SE+SJE), missä SE = siirretty energia, SJE = häiriöiden vuoksi siirtämättä (TJSE) jäänyt energia.
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Toimittamatta jäänyt sähköenergia TJSE
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MWh

TJSE = kulutukseen toimittamatta jäänyt sähköenergia häiriöiden vuoksi  
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4

Vastaanottamatta jäänyt sähköenergia VOSE 

VOSE = verkkoon vastaanottamatta jäänyt sähköenergia häiriöiden vuoksi 

Kaltimon kiskojännitemuuntajan palo 26.3.2018.

Fingridin Olkiluodon sähköaseman 400 kV 
virtamuuntajan palo 18.7.2018. 

Ukkonen rikkoi katkaisijat Leppikoskella 
ja Seitenoikealla 28.7.2014.
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Häiriökeskeytysten aiheuttama haitta KAH

5

M€

KAH = häiriökeskeytysten aiheuttama haitta vuoden 2010 rahanarvossa EV:n valvontamenetelmän parametreilla,  PJK = pikajälleenkytkentä
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Presenter
Presentation Notes
Joka vuosi laskettu EV:n vaatimilla tuntikertoimilla. 



Häiriökeskeytykset liittymispisteissä 
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kpl / piste (≥30s) min / piste
2010 Asta-myrsky 29.7, puita Imatra-Konkapelto johdolla.
2011 Tapani- ja Hannu-myrskyt 26.-27.12, Kolsi-Forssa, Hikiä-Nikkilä, Hikiä-Forssa E.
2014 Hikiä-Forssa E puu kaadettu johdolle 24.3. Ukkosen aiheuttamat katkaisijavauriot Kainuussa 28.7.
2018 Kaltimon kiskojännitemuuntajan palo 26.3.2018 ja OL A-sähköaseman VM palo 18.7.2018.



Häiriöiden määrä ja syyt
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