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Tuotanto ja kulutus tasapainossa - Reservejä 

tarvitaan monenlaisia

1. Taajuusohjattu käyttöreservi

ïpitää taajuuden automaattisesti normaalirajoissa

ïpohjoismainen velvoite Suomelle noin 140 MW

ïvoimalaitokset, Venäjän yhteys ja Estlink

2. Taajuusohjattu häiriöreservi

ïkorjaa taajuutta automaattisesti häiriötilanteessa

ïpohjoismainen velvoite Suomelle 220 - 240 MW

ïvoimalaitokset ja irtikytkettävät teollisuuskuormat

3. Nopea häiriöreservi

ïaktivoidaan manuaalisesti häiriötilanteessa 

ïpohjoismainen velvoite Suomelle mitoitusvikaa 

vastaava määrä, noin 900 MW

ïomat ja vuokrakaasuturbiinit sekä irtikytkettävät 

teollisuuskuormat
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Tuotanto ja 

kulutus
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taajuusohjattu 

käyttöreservi  
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2.

Fingrid

käynnistää

nopea 

häiriöreservin

3.

Tuottajat

korvaavat

tuotantovajauksen

lisäämällä

tuotantoa

0. Suuri 

tuotantolaitos

vikaantuu

ja

irtoaa

verkosta

1.

Käyvien

voimalaitosten

taajuusohjattu

häiriöreservi

aktivoituu

Kulutus

Aika30 s 15 min 1...4 h0 

Tehon-

vajaus

Tuotanto

Häiriötilanteen hallinta reserveillä

Järjestelmä sietää seuraavan vian
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Teho/MW



Nopean häiriöreservin voimalaitos

ÅKäynnistetään voimajärjestelmäkeskuksesta

ÅMiehittämätön ja täysin automatisoitu 

ÅKäynnistysaika < 15 min

ÅKorkea käytettävyys > 90 %

ÅKorkea käynnistyvyys > 90 %

ÅKäyttö täydellä teholla ilman polttoaineen täydennystä > 36 h 

ÅNormaalisti käytetään noin 10 h/a

ÅMatalat investointikustannukset (ú/MW)

ÅMatalat käyttö ja kunnossapitokustannukset (ú/MW, a)
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Nopean häiriöreservin voimalaitokset

220 kV kantaverkko

400 kV kantaverkko

Sähköasema

Fingridin oma 

nopea reservivoimalaitos

Yhteensä 615 MW

Nopea reservivoimalaitos, 

käyttöoikeussopimus

Yhteensä 204 MW

ÅReservilaitoksia ei käytetä 

kaupalliseen 

sähköntuotantoon

Tahkoluoto

2x26 MW 

Vaskiluoto

1x26 MW 

Kristiina

2x30 MW 

Naantali

2x20 MW 

Vanaja

1x50 MW 

Huutokoski

6x30 MW 

Loviisa 2x20 MW

Tolkkinen 2x20 MW

Kilpilahti 1x27 MW 

Olkiluoto

2x50 MW 

Mertaniemi

1x33 MW 

Sopenkorpi

1x13 MW 

Kellosaari

2x59 MW 

Hinkismäki

1x40 MW 
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Pohjoismaisen järjestelmäsopimuksen mukaan kunkin järjestelmävastaavan

Å on häiriön jälkeen palauteotettava järjestelmä tilaan, jossa se kestää seuraavan  

mitoittavan vian (n-1 -periaate)

Å on huolehdittava maan tehotasapainosta käyttötunnin aikana

KÄYTÄNNÖSSÄ

Ånykyisin mitoittava vika on yleensä Olkiluodon yksikkö 880 MW tai rajajohto        

=>  nopean häiriöreservin tarve on n. 900 MW

ÅOlkiluoto 3 verkkoon 2013 (1600 MW ïjärjestelmäsuoja 300 MW)       

=>  nopean häiriöreservin tarve on n. 1300 MW

Nopean häiriöreservin tarve kasvaa  

Kuva: TVO
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Pvm Esityksen nimi / Tekijä
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Pääkoneistot / Ansaldo / 2 x 150 MW
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Esityksen nimi / Tekijä
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Muuntajat

Pääkoneistot

Sähkö/automaatiotilat

Pääkoneiston apulaitteet



Voimalaitos lännestä päin 
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Polttoainevarasto

- Säiliöt 3 x 2 500 m3

- Suoja-allas
Pumppaamo

- 2 x 100 % siirtopumppu

- 2 x 100 % siirtopumppu

- 2 x tyhjennyspumput 

Autojen purkauspaikka
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Voimalaitos idästä päin 
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Palovesipumppaamo

- Säiliöt 2 x 500 m3

- 3 x 50 % pumput
Päämuuntajat

Valvomo

Sähkö/automaatiotilat

Turbiinirakennus

2.12.2010 Fingrid rakentaa häiriöreserviä - Forssan varavoimalaitos / Juha Pikkupeura



Forssan varavoimalaitosprojekti

ÅRakennuttaja - Fingrid Oyj

ÅRakennuttajakonsultti ïÅF-Consult Oy

ÅPääkoneisto ïAnsaldo Energia S.p.A

ÅMuut toimittajat
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Fingrid rakentaa häiriöreserviä - Forssan 

varavoimalaitos
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ÅTeho 2 x 150 MW

ÅKäynnistyy alle 15 minuutissa

ÅValmistuu elokuussa 2012

ÅKustannusarvio 124 Mú

ÅMerkittävä osa nopeaa häiriöreserviä

Forssa 300 MW

Muu FG:n oma 

615 MW

Käyttöoikeus 

204 MW

Muu

181 MW

Nopea häiriöreservi vuonna 2013

1300 MW


