
Siirtovarmuus 2017



Siirtovarmuus Fingridin verkossa 

2 Siirtovarmuus = SE / (SE+SJE), missä SE = siirretty energia, SJE = häiriöiden vuoksi siirtämättä (TJSE) jäänyt energia.
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Siirtämättä jäänyt energia TJSE ja VOSE
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TJSE = kulutukseen toimittamatta jäänyt sähköenergia, VOSE = verkkoon vastaanottamatta jäänyt sähköenergia



Häiriökeskeytysten aiheuttama haitta KAH

4

M€

KAH = häiriökeskeytysten aiheuttama haitta vuoden 2010 rahanarvossa EV:n valvontamenetelmän parametreilla,  PJK = pikajälleenkytkentä
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Häiriökeskeytysten aiheuttama haitta KAH
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M€

KAH = häiriökeskeytysten vuosittainen haitta yhteensä vuosien 2010 ja 2017 rahanarvossa EV:n valvontamenetelmän parametreilla
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Häiriökeskeytykset liittymispisteissä 
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2010 Asta-myrsky 29.7, puita Imatra-Konkapelto johdolla.

2011 Tapani- ja Hannu-myrskyt 26.-27.12, Kolsi-Forssa, Hikiä-Nikkilä, Hikiä-Forssa E.

2014 Hikiä-Forssa E puu kaadettu johdolle 24.3. Ukkosen aiheuttamat katkaisijavauriot Kainuussa 28.7.



Häiriöiden määrä ja syyt
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Ukkonen Laitteet Henkilökunta Ulkopuolinen Muu luonnon ilmiö Tuntematon


