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Nykytilanne ja muutostarpeet



Nykytilanne

3.12.2018Etunimi Sukunimi3

Verkkoa

käytetään

säteittäisesti tai 

rinnakkain

• Finmarkin verkkoa käytetään säteittäin tai rinnakkain

• FI-NO siirtokapasiteettia ei allokoida markkinakytkennällä, vaan FI-

NO kapasiteettitarve siirretään FI-SE1 -rajalle, jossa norjalaisella 

sähköllä on prioriteettisiirto-oikeus ennen FI-SE1 kapasiteetin 

antamista pörssille allokoitavaksi 

Muutostarpeet

• Asiakkaiden odotukset

• Lainsäädäntö

• Statnettin ilmaisema tarve lisäsiirtokapasiteetille

• mACE:n käyttöönotto

• FB kapasiteetinlaskentamenetelmän käyttöönotto

Fingrid ja Statnett ovat päivittäneet laskemat Norjan ja Suomen

välisestä siirtokapasiteetista



Keskustelut Norja – Suomi rajan

kehittämisestä



Norja-Suomi –rajan ratkaisuvaihtoehto
• Suomi – Norjan -rajan normalisointi lyhyellä aikavälillä vaatisi uuden Itä-Finnmarkin 

tarjousalueen perustamista, joka ei vaikuta poliittisesti mahdolliselta

• keskustelujen perusteella seuraava vaihtoehto tuntuisi mahdolliselta

• lyhyen aikavälin ratkaisu, Q2/2019

• uudet päivitetyt siirtorajat otetaan käyttöön

• luovutaan NO4-FI ja SE1-FI -rajojen koplauksesta (Svk ei enää osapuoli)

• uusi tarjousalueraja NO4-FI vuorokausimarkkinoille

• NO4-FI –siirtokapasiteetti asetetaan suunnitellun fyysisen siirron mukaiseksi. Menettely vastaa 

Norjan sisällä tarjousalueiden NO1 ja NO3 välillä sovellettavaa menettelyä.

• hyväksyttämisprosessi Suomessa: julkinen konsultaatio ja Energiaviraston käsittely

• pitkän aikavälin ratkaisu 2020-luvun alku puolella

• markkinaperusteinen siirtokapasiteetin allokointi
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Toimikunnan näkemykset esillä olevaan

ratkaisuvaihtoehtoon
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