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Laskutuksessa käytettävän myyjäkohtaisen 

reservikapasiteetin laskentaperiaate

Lähtötietoina käytetään reaaliajassa toimitettuja ylläpidetyn FCR-N ja FCR-D kapasiteetin 

kohdekohtaisia määriä. Laskenta suoritetaan saman periaatteen mukaisesti erikseen

FCR-N:lle ja FCR-D:lle

• Reaaliaikatiedoista lasketaan 1 min keskiarvot, joita käytetään myöhemmin laskennassa

• Samaan portfolioon kuuluvien reservikohteiden 1 min keskiarvot lasketaan yhteen

 Saadaan portfoliokohtainen ylläpidetty reservikapasiteetti
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Ylläpidetty 

reservikapasiteetti 

voi vaihdella 

kohteen 

kuormituksen 

mukaan!



Laskutuksessa käytettävän tunti- ja 

vuosimarkkinakapasiteetin laskentaperiaate
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• Laskutuksessa käytettävät 

kaupankäyntijaksokohtaiset reservikapasiteetit:

Vuosimarkkinakapasiteetti:

Punainen pinta-ala / 60min

Tuntimarkkinakapasiteetti:

Keltainen pinta-ala / 60min

• Laskutustarkastelu tehdään minuuttiarvoilla, 

joista lasketaan tuntisumma

• FCR-N energiakorjaus lasketaan solmittujen 

kauppojen perusteella

• Sanktiot lasketaan toimittamatta jääneen 

reservikapasiteetin perusteella



Uuden mallin käyttöönotto

• Kokeilu reservitoimittajan kanssa keväällä 2018

• Kokeilu on sujunut hyvin, data siirtyy luotettavasti ja laskennat toimivat

 Voidaan ottaa käyttöön 

• Päätös käyttöönoton aikataulusta tehdään myöhemmin

• Aluksi siirtymäaika, jolloin reaaliaikatietoon perustuvan laskutukseen voi siirtyä 

vapaaehtoisesti
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Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

Kiitos!


