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SELITTEITÄ 

Voimajohdon ja johtoalueen osat  

Voimajohto käsittää teknisen rakenteen lisäksi voimajohdon alla olevan maa-alueen eli 
niin sanotun johtoalueen. Johtoalue on alue, johon hanketoimija on tyypillisesti 
lunastanut rajoitetun käyttöoikeuden (käyttöoikeuden supistus). Johtoalueen 
muodostavat johtoaukea ja sen molemmin puolin sijaitsevat reunavyöhykkeet. 
Rakennusrajoitusalue on tyypillisesti lunastusluvassa määritettyjen rakennusrajojen 
välinen alue, johon ei saa rakentaa rakennuksia. Myös erilaisten rakenteiden 
sijoittamiseen tarvitaan voimajohdon omistajan lupa. Alla olevassa kuvassa on esitetty 
voimajohtoalueen osat. 

 

Pylväsala 

Voimajohtopylvään pylväsala ulottuu tyypillisesti kolmen metrin etäisyydelle 
maanpäällisistä pylväsrakenteista. Alla on esitetty havainnekuvia pylvästyypeistä. 
Vasemmanpuoleisessa kuvassa on harustettu kaksijalkainen portaalipylväs ja oikealla 
yksijalkainen vapaasti seisova pylväs. 

 

    



 
 

 

Suunnittelualue 

Aluerajaus, jonka sisälle sähköasema sijoitetaan. 
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TIIVISTELMÄ 

Fingrid Oyj on rakentamassa uutta sähköasemaa Kolsin voimalaitoksen välittömään 
läheisyyteen. Kolsin nykyinen sähköasema kuuluu Kolsin Voima Oy:n omistukseen. Se 
on käyttöikänsä päässä ja tulee uusia. Sähkömarkkinalain mukaisesti kantaverkon 
voimajohtojen tulee liittyä kantaverkon omistamille sähköasemille ja omistajuus pitää 
korjata viimeistään sähköaseman uusimisen yhteydessä. Sähköaseman uusimisen 
seurauksena alueella on tarve 110 kilovoltin voimajohtojärjestelyille yhteensä reilun 
kilometrin matkalle. Uusi voimajohto hyödyntää suurelta osin nykyistä johtoaluetta. 
Peruspylväsratkaisuna käytetään vapaasti seisovaa teräsrakenteista pylvästä. 
Suunniteltu hanke sijoittuu Kokemäen kaupungin, Satakuntaliiton sekä Satakunnan ELY-
keskuksen alueille. 

Ympäristöselvityksen pohjana on käytetty vuoden 2019 Kolsin sähköaseman 
luontoselvitystä (Eurofins Ahma Oy 2019), jota täydennettiin tarvittavilta osin. 
Ympäristöselvitystä varten ei tehty uusia maastokartoituksia vuonna 2024. Kolsin 
johtojärjestelyiden alue sijoittuu Satakunnan maakuntakaavan alueelle. Hanke sijoittuu 
myös osittain Kokemäenjoen rantayleiskaavan alueelle, mutta voimassa olevaa 
asemakaavaa alueella ei ole.  Ympäristöselvityksen perusteella hankkeen ei katsota 
olevan ristiriidassa kaavoituksen kanssa, koska muutos nykytilanteeseen ei ole 
merkittävä. 

Kolsin johtojärjestelyt eivät merkittävästi muuta maankäyttöä alueella verrattuna 
nykyiseen tilanteeseen. Nykyiset voimajohdot rajoittavat osittain tälläkin hetkellä 
rakentamista johtojärjestelyalueella. Hankkeessa hyödynnetään pääosin nykyistä 
johtoaluetta ja paikalle rakennettaessa voimajohtoalueen leveys säilyy ennallaan. 
Rakennusrajat ulotetaan johtoalueen ulkoreunaan, jolloin rakennusrajoitusalue laajenee 
10 metriä johtoalueen molemmin puolin. Kokemäenjoen ylityksen kohdalla voimajohdon 
linjaus muuttuu hieman nykyisestä ja johtoalue siirtyy. Kolsin johtojärjestelyiden alue 
sijoittuu maanpeiteaineistojen perusteella pääasiassa harvapuustoiselle alueelle, 
teollisuuden alueelle ja peltoalueelle. Viljely- ja metsätalouskäyttöön kohdistuvien 
vaikutusten arvioidaan jäävän hankkeessa vähäisiksi. Myös hankkeen 
liikennevaikutukset ovat tilapäisiä ja vähäisiä.  

Kolsin johtojärjestelyiden lähialueella sijaitsee yksi asuinrakennus noin 40 metrin päässä 
uudesta voimajohdosta. Asutukselle arvioidaan aiheutuvan hankkeesta tilapäistä 
meluhaittaa sekä vähäisiä maisemavaikutuksia. Voimajohtojärjestelyjen johtoalueelle 
sijoittuu kokonaan tai osittain Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston neljä rakennusta sekä 
yksi muu rakennus. Caruna Oy:n 110 kilovoltin voimajohdon Kolsi - Kokemäki osuudella 
ei tule muutoksia voimajohdon linjaukseen eikä johtoalueeseen verrattuna nykyiseen. 
Mahdollisuutta säilyttää Fingridin 110 kilovoltin voimajohdon Harjavalta - Kolsi 
reunavyöhykkeelle sijoittuva rakennus tarkastellaan myöhemmässä voimajohdon 
yleissuunnitteluvaiheessa yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa. Sähköaseman 
suunnittelualueella on Kolsin tenniskenttä ja Kokemäenjoella melontareitti. 
Kokonaisuutena elinympäristöön ja viihtyisyyteen kohdistuvien vaikutusten arvioidaan 
jäävän hankkeessa vähäisiksi.  

Hankkeen alueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä, joihin vaikutuksia voisi syntyä. Kolsin 
voimajohtohanke sijoittuu lähes kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokkaaseen 
Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisemaan sekä osittain maakunnallisesti arvokkaille 
Kolsin voimalaitoksen ja Kakkulaisten kylän alueille. Uudet noin 10–15 metriä 
korkeammat voimajohtorakenteet tulevat näkymään nykyistä selkeämmin avoimessa 
maisemassa. Maisemassa on jo nykyäänkin voimajohtoja, joiden johtoalueita Kolsin 
hankkeessa pääosin hyödynnetään. Voimajohtojärjestelyiden ja asutuksen väliin jää 
pääosin suojaavaa puustoa, mikä lieventää maisemahaittoja. Hankkeella ei arvioida 
olevan vähäistä suurempaa vaikutusta maisemaan.  



 
 

Hankkeen alueella happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys on pieni tai 
hyvin pieni. Hankkeen vaikutukset happamiin sulfaattimaihin arvioidaan vähäisiksi, kun 
suunniteltavilla pylväspaikoilla tehdään tarvittavat maaperätutkimukset ja ne otetaan 
suunnittelussa huomioon. 

Johtojärjestelyalue ei sijaitse pohjavesialueella, joten hankkeella ei katsota olevan 
vaikutuksia pohjavesiin. Voimajohto ylittää Kokemäenjoen 180 metrin matkalla. 
Sähköaseman suunnittelualueella sekä Caruna Oy:n Kolsi-Äetsä voimajohto-osuuden 
reunavyöhykkeellä on vesilain mukainen puro sekä sen ympäristö. Hankkeesta ei 
arvioida aiheutuvan merkittäviä vesistövaikutuksia, mikäli raportissa mainitut lieventävät 
toimenpiteet huomioidaan. 

Kolsin voimajohtohankkeen alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse 
Natura-alueita, luonnonsuojelualueita tai arvokkaita lintualueita, joihin hakkeella voisi olla 
vaikutuksia. Hankkeen alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä on tunnistettu neljä 
suojelullisesti arvokasta luontotyyppiä. Näistä rinnemetsälehto sijoittuu voimajohdon 
reunavyöhykkeelle ja johtoalueen ulkopuolelle, ja tuore niitty johtoaukealle.  
Sähköaseman suunnittelualueella sijaitsee puronvarsilehto, josta osa sijoittuu myös 
Caruna Oy:n Kolsi-Äetsä 110 kilovoltin voimajohto-osuuden johtoaukealle ja 
reunavyöhykkeelle. Lisäksi sähköaseman suunnittelualueen eteläpuolella, 
suunnittelualuerajauksen ulkopuolella, sijaitsee keto. Sekä kedolla että tuoreella niityllä 
on havaittu runsaasti vaarantunutta keltamataraa. Hankkeen ei arvioida kohdistavan 
vaikutuksia johtojärjestelyalueen lehtoihin tai läheiseen ketoon. Yksi pylväspaikka 
sijoittuu tuoreen niityn alueelle tai sen läheisyyteen. Pylväs pyritään sijoittamaan 
niittyalueen ulkopuolelle tai reunaan, jolloin vaikutukset jäävät mahdollisimman 
vähäisiksi. Johtoaukean säännöllinen raivaus ylläpitää johtoaukealla sijaitsevaa 
niittyluontotyyppiä ja keltamataran kasvupaikkaa ehkäisemällä pensoittumista. 
Johtojärjestelyiden alueella esiintyy runsaasti haitallisia vieraslajeja. Vieraslajit tulee 
huomioida etenkin liikkumisreittejä suunnitellessa sekä kaivuu- ja maansiirtotöiden 
yhteydessä vieraslajien leviämisen ehkäisemiseksi. 

Arvokasta lajistoa ei hankkeen alueella esiinny. Linnuston osalta on huomioitava alueen 
pellot, jotka toimivat ainakin metsähanhelle tärkeinä muutonaikaisina levähdys- ja 
ruokailupaikkoina. Suositeltavaa on, että Kokemäenjoen ylityksen sekä avointen pelto-
osuuksien kohdalle voimajohtoon asennetaan lintumerkintöjä törmäysten 
ehkäisemiseksi. Muuten linnustolle aiheutuu hankkeesta lievää pesimäympäristön 
menetystä sekä tilapäistä häiriötä voimajohdon purkamisesta ja rakentamisesta. 
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1  JOHDANTO 

Fingrid Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta Suomen 
kantaverkossa ja huolehtii siitä, että Suomi saa sähköä häiriöttä. Fingrid on 
rakentamassa uutta sähköasemaa Kolsin voimalaitoksen välittömään läheisyyteen. 
Tässä yhteydessä on myös tarve 110 kV voimajohtojärjestelyille yhteensä reilun 
kilometrin matkalle. Uusi voimajohto korvaa nykyiset voimajohdot alueella ja hyödyntää 
osin nykyistä johtoaluetta. Samalla korvattavat voimajohdot puretaan. 
Peruspylväsratkaisuna käytetään vapaasti seisovaa teräsrakenteista pylvästä. (Kuva 
1-1.) Suunniteltu voimajohto sijoittuu Kokemäen kaupungin, Satakuntaliiton sekä 
Satakunnan ELY-keskuksen alueille. 

Hankkeen ympäristöselvityksen on laatinut Eurofins Ahma Oy. Ympäristöselvityksen 
pohjana on käytetty vuonna 2019 laadittua sähköaseman luontoselvitystä (Eurofins 
Ahma Oy 2019). Tämän ympäristöselvityksen pohjalta huomionarvoisille kohteille 
laaditaan erilliset kohdekohtaiset ohjeet, jotka ohjaavat voimajohdon yleissuunnittelua, 
rakentamista ja kunnossapitoa. Ohjeiden tarkoitus on edesauttaa arvokohteiden 
säilyttämisessä. 

 
Kuva 1-1. Kolsin johtojärjestelyt kartalla sekä alueella sijaitsevat Fingridin nykyiset voimajohdot ja muut 
voimajohdot. 

 

2  HANKKEEN KUVAUS 

2.1  Hanke ja sen perusteet 

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalakiin (588/2013) perustuvat 
velvoitteet järjestelmävastuusta ja verkon kehittämisestä. Fingridin rooliin puhtaan 
sähköjärjestelmän alustan rakentajana ja ylläpitäjänä kuuluu Suomen kantaverkosta 
huolehtiminen ja sen kehittäminen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Kolsin nykyinen 
sähköasema kuuluu Kolsin Voima Oy:n omistukseen. Se on käyttöikänsä päässä ja tulee 
uusia. Sähkömarkkinalain mukaisesti kantaverkon voimajohtojen tulee liittyä kantaverkon 



 
 

omistamille sähköasemille ja omistajuus pitää korjata viimeistään sähköaseman 
uusimisen yhteydessä. Sähköaseman uusimisen seurauksena alueella on tarve 110 
kilovoltin voimajohtojärjestelyille. Samalla uusitaan aiemmin suoralla voimajohtoliitynnällä 
ollut Caruna Oy:n voimajohdon Kolsi - Kokemäki liityntä sähköasemalle omalla 
voimajohdollaan yhteispylväissä Fingridin Harjavalta - Kolsi voimajohdon kanssa.  

 

2.2  Hankkeen tekniset ratkaisut 

Uutta voimajohtoa on tarve rakentaa yhteensä reilun kilometrin matkalta. Uusi 
voimajohto korvaa nykyiset voimajohdot alueella ja hyödyntää osin nykyistä johtoaluetta. 
Samalla korvattavat voimajohdot puretaan. Paikalle rakennettaessa voimajohtoalueen 
leveys säilyy ennallaan, mutta rakennusrajat ulotetaan johtoalueen ulkoreunaan. 
Peruspylväsratkaisuna käytetään vapaasti seisovaa pylvästä. Pylväskorkeus kasvaa 
noin 10–15 metriä verrattuna korvattaviin 110 kilovoltin pylväisiin. (Kuva 2-1.) 

 

 
Kuva 2-1. Harjavalta-Kolsi 110 kilovoltin ja Kolsi-Kokemäki 110 kilovoltin voimajohdon johtoalueen 
poikkileikkauskuva. 

 
 

2.3  Hankkeen aikataulu 

Voimajohtohankkeen ympäristöselvitys tehdään vuoden 2024 aikana. Ympäristöselvitys 
pohjautuu pitkälti vuonna 2019 toteutettuun sähköaseman luontoselvitykseen ja 
maastokäynteihin. Menettelytavasta on sovittu yhdessä Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen edustajien kanssa 14.3.2024. Alustavan aikataulun mukaan Kolsin 
sähköaseman rakennusurakan arvioidaan alkavan loppuvuodesta 2024 ja valmistuvan 



 
 

vuoden 2026 aikana. Johtojärjestelyiden rakentamisen arvioidaan alkavan 
loppuvuodesta 2025. 

 

2.4  Voimajohdon rakentaminen ja kunnossapito 

Voimajohtohankkeen rakennusaika on tavallisesti noin pari vuotta. Ennen voimajohdon 
rakentamista johtoaukea raivataan ja reunavyöhykkeen puusto poistetaan. Voimajohdon 
rakentaminen jakautuu ajallisesti kolmeen päävaiheeseen, jotka ovat perustustyövaihe, 
pylväskasaus- ja pystytysvaihe sekä johdinasennukset.  

Voimajohdon rakentamisessa käytetään raskaita työkoneita, minkä vuoksi 
rakentamisessa pyritään hyödyntämään routa-aika ja kantava maa. Pääsääntöisesti 
liikkuminen tapahtuu käyttäen voimajohdolle johtavia teitä ja johtoaukeaa, jolle voidaan 
tehdä tilapäisiä teitä ja siltoja. Käytettävistä kulkureiteistä sovitaan etukäteen 
maanomistajien kanssa. Rakentamisesta aiheutuneet vahingot korjataan tai korvataan.  

Voimajohdon kunnossapitäminen sähköturvallisuusmääräysten mukaisena edellyttää 
säännöllisiä tarkastuksia ja kunnossapitotöitä. Lakien velvoittamia kunnossapitotöitä ovat 
reunavyöhykkeen käsittely (puuston hakkuu) ja johtoaukean raivaukset sekä 
voimajohtorakenteiden kunnossapitoon liittyvät työt. Johtoaukea raivataan noin 5–8 
vuoden välein. Raivauksen yhteydessä kaikkea puustoa ei kaadeta, vaan johtoaukealle 
jätetään katajia ja matalakasvuista puustoa. Voimajohtojen reunavyöhykkeet käsitellään 
10–25 vuoden välein ja käsittelytapoina ovat hakkuu tai helikopterisahaus.  

 

3  AINEISTOT JA MENETELMÄT 

Ympäristöselvityksen pohjana on käytetty vuoden 2019 Kolsin sähköaseman 
luontoselvitystä (Eurofins Ahma Oy 2019).  Vuonna 2019 luontoselvityksen laatimisessa 
käytettiin sekä julkisia että eri lähteistä pyydettyjä aineistoja, joita on tätä 
ympäristöselvitystä varten päivitetty ja täydennetty (Taulukko 3-1). Kolsin 
johtojärjestelyiden ympäristöselvityksen laatimisen yhteydessä tarkasteltiin uudet 
alueella tehdyt lajihavainnot sekä happamien sulfaattimaiden, mustaliuskeiden sekä 
PIMA-maiden esiintyminen. Lisäksi kulttuuriperintökohteet tarkasteltiin uudelleen ja 
lisättiin kartoille viranomaisneuvottelussa esiin tulleet kohteet. Lisäksi raportille lisättiin 
maakuntakaavatason tarkastelu. Luonnonsuojelulaki muuttui vuonna 2023, mikä on 
myös otettu raportissa huomioon. Ympäristöselvitystä varten ei tehty uusia 
maastokartoituksia vuonna 2024. Ympäristöselvityksen laadinnasta ovat vastanneet 
ympäristöasiantuntijat ympäristösuunnittelija (AMK) Milla Yksjärvi ja biologi (FM) Tuuli 
Kumpula.  

Taulukko 3-1. Ympäristöselvityksessä hyödynnetyt aineistot. 

Aineisto Lähde 

Perus- ja maastokarttarasteri,  
taustakarttarasteri 
  

Maanmittauslaitos, Karttakuvapalvelu (WMTS) 
https://www.maanmittauslaitos.fi/karttakuvapalvel
u 
 

Pohjavesialueet 
Arvokkaat kallioalueet 
Arvokkaat moreenimuodostumat 
Arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat 
Arvokkaat kivikot 
Natura 2000 
Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet 
Koskiensuojelualueet 

Suomen ympäristökeskus, ladattavat 
paikkatietoaineistot, 4.6.2024 
https://www.syke.fi/fi-
FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot/Ladattavat_pai
kkatietoaineistot 
 



 
 

Aineisto Lähde 

Luonnonsuojeluohjelma-alueet 
Maisemanhoitoalueet  
Corine maanpeite 2018, 20m 
Maisemamaakuntajako 

Lajistohavainnot 
Petolintujen pesätiedot 
Rengastusrekisterin, sääskirekisterin ja 
petolintujen pesäilmoitusrekisterin tiedot 

Lajitietokeskus, aineisto ladattu 4.11.2024 
Aineistopyynnössä käytetty aineistojen 
rajaukseen Virva-rajausta + vieraslajihavainnot 

Tiedot metsäluontokohteista: 
Metsälain § 10 mukaiset kohteet 
(ympäristötukikohteet) 
Luonnon monimuotoisuuskohteet (eivät 
metsälain määritelmän mukaisia, mutta 
mahdollisesti tulevaisuudessa kriteerit 
täyttäviä kohteita) 
Mahdolliset METSO-kohteet 

Suomen metsäkeskus, 3.4.2019, hankehallinnon 
asiantuntija Yrjö Niskanen 
Metsäkeskus, ladattu 3.11.2024 
https://www.metsakeskus.fi/fi/avoin-metsa-ja-
luontotieto/luontotietoaineistot/erityisen-tarkeat-
elinymparistot 
https://avoin.metsakeskus.fi/aineistot/Erityisen_tar
keat_elinymparistokuviot/Maakunta/ 

Kansainvälisesti (IBA) ja kansallisesti 
(FINIBA) tärkeät lintualueet, 
maakunnallisesti tärkeät lintualueet 
(MAALI) 

BirdLife Suomi, 2019 ja ladattu 4.6.2024 
https://www.birdlife.fi/suojelu/alueet/  

Rauhoitetut lajit ja erityisesti suojeltavat 
lajit 

Luonnonsuojeluasetus 1066/2023 

Uhanalaiset luontotyypit Suomen ympäristökeskus, Luontotyyppien 
punaisen kirjan verkkopalvelu, 
https://luontotyyppienuhanalaisuus.ymparisto.fi/lut
u/#/ 
 

Uhanalaiset lajit ja lajien alueelliset 
uhanalaisuudet 

Suomen ympäristökeskus, Punaisen kirjan 
verkkopalvelu, 
https://punainenkirja.laji.fi/publications 
Alueellisesti uhanalaiset lintulajit 
https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/uhanalaisuus/al
ue/ 

Kansallinen 
vieraslajiluettelo 
EU:n vieraslajiluettelo 
Kansallinen vieraslajistrategia 

Lajitietokeskus aineisto ladattu 4.11.2024 
Valtioneuvoston asetus 
vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 
704/2019 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190704 
https://vieraslajit.fi/ 
 

Rakennettu kulttuuriympäristö, suojeltu 
rakennusperintö 
Arkeologinen kulttuuriperintö 
(muinaisjäännösrekisteri) 
Museoviraston 
kulttuuriympäristörekistereiden suojellut 
kohteet (suunnittelukäyttöön) 
 
Maakunnallisesti merkittävät 
kulttuuriympäristöt 
sekä kaavainventointien yhteydessä 
osoitetut paikallisesti arvokkaat kohteet 

Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkuna 
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp
/r_eihakuehtoa.aspx  
 
Museovirasto, kulttuuriympäristön 
paikkatietoaineisto, ladattu 4.10.2024 
https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-
ohjeet/tietojarjestelmat/kulttuuriympariston-
tietojarjestelmat/kulttuuriympaeristoen-
paikkatietoaineistot 
 
Satakunnan rakennetun kulttuuriympäristön 
päivitys- ja täydennysinventointi 2023: 
https://satakunta.fi/wp-
content/uploads/2023/06/Satakunnan-
kulttuuriymparistot-raportti-310523-
saavutettava.pdf 
 
Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaista 
maisema alueista: 



 
 

Aineisto Lähde 

https://satakunta.fi/alueidenkaytto/projektit/esityks
et-varsinais-suomen-ja-satakunnan- arvokkaiksi-
maisemaalueiksi/ 
 
Y-pakki sovellus: www.ypakki.fi 
 
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut 
kulttuuriympäristöt: 
www.rky.fi 

Happamat sulfaattimaat 
Mustaliuskealueet 
Maa- ja kallioperä 
PIMA-maat 
 

Geologian tutkimuskeskus, Happamat 
sulfaattimaat, mustaliuskeet: 
https://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html 
Maa- ja kallioperä: 
https://gtkdata.gtk.fi/maankamara/ 
Karpalo-karttapalvelu: 
https://wwwp2.ymparisto.fi/karpalo/ 

Kaavoitustilanne Satakuntaliitto: https://satakunta.fi/alueiden 
kaytto/voimassa olevat maakuntakaavat/ 
 
Kokemäen kaupunki 
https://kokemaki.karttatiimi.fi/ 

Aiemmat luontoselvitykset 
 

Tiedonanto 8.7.2019 Kari Ylikoski, 
Ympäristöasiantuntija, Nakkila/Kokemäki 

 

3.1  Luontoselvitykset 

14.3.2024 järjestetyssä viranomaisneuvottelussa esiteltiin sähköasema-alueen 
luontoselvityksen yhteydessä vuonna 2019 tehdyt luontoselvitykset. Maastokäynnit 
toteutettiin liito-oravan osalta 16.4.2019 ja kasvillisuuden sekä luontotyyppien osalta 
22.8.2019. Ympäristöselvitystä varten ei tehty uusia maastoselvityksiä, koska vuonna 
2019 tehdyt luontoselvitykset katsottiin viranomaisneuvottelussa riittäviksi. 

Vuoden 2019 luontoselvityksen aluerajaukset on esitetty luvussa 8.6 ”Kasvillisuus ja 
luontotyypit”. 

 

4  KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ 

4.1  Maakuntakaava 

Voimajohtoalueella on osittain lainvoimainen yleiskaava, joten maakuntakaava ei ole 
voimassa muutoin kuin ohjeena silloin, kun yleiskaavaa muutetaan. Kolsin 
johtojärjestelyiden alue sijaitsee Satakunnan maakuntakaavan alueella (Kuva 4-1). 
Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan 30.11.2011 ja siitä tuli 
lainvoimainen 13.3.2013. Satakunnan maakuntavaltuusto hyväksyi 17.5.2019 (lainvoima 
1.7.2019) Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2.   

Vaihemaakuntakaavaan 2 ollaan päivittämässä valtakunnallisesti merkittävät rakennetut 
kulttuuriympäristöt ja osittain myös maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt. 
Valtioneuvosto ei ole vielä tehnyt päätöstä uusista valtakunnallisesti arvokkaista 
maisema-alueista, joten Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 osoitetaan nykyiset 
valtioneuvoston vuoden 1995 periaatepäätöksen mukaiset maisema-alueet ja maisema-
alueiden päivitys- ja täydennysaineiston perusteella uudet ehdotukset valtakunnallisesti 



 
 

arvokkaiksi maisema-alueiksi. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 osoitetaan myös 
maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet maisemallisesti tärkeinä alueina. 
(Satakuntaliitto 2024a). 

Parhaillaan on käynnissä Satakunnan maakuntakaavan uusiminen. Satakunnan 
maakuntakaava 2050 laatiminen on käynnistynyt vuonna 2021, ja vuonna 2023 on 
valmistunut Satakunnan rakennetun kulttuuriympäristön päivitys- ja täydennysinventointi 
(Ramboll Finland Oy 2023). Hyväksymisvaiheessa kaava olisi mahdollisesti vuosina 
2025–2026. (Satakuntaliitto 2024b). 

Hanke sijoittuu suurelta osin vaihemaakuntakaavassa 2 valtakunnallisesti arvokkaalle 
ehdotetulle Kokemäenjokilaakson viljelymaisemat maisema-alueelle (vma-e). Toisin kuin 
merkintä vma, jolla osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Satakunnan 
maakuntakaavassa, merkinnällä vma-e osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaiden 
maisema-alueiden päivitys- ja täydennysaineistossa ehdotetut alueet Satakunnan 
vaihemaakuntakaavassa 2. Kolsin sähköaseman suunnittelualueella sijaitsee 
maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, Kolsin voimalaitos (kh2) sekä 
energiahuollon alue. Kolsin sähköaseman suunnittelualue sijoittuu myös osittain maa- ja 
metsätalousvaltaiselle alueelle, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. 
Suunnittelualueelta luoteeseen lähtevä voimajohto risteää ohjeellisen melontareitin sekä 
yhdystien kanssa ja se sijoittuu taajamatoimintojen alueelle. (Kuva 4-1.) Kaavakuvan 
(Kuva 4-1) alareunaan sijoittuu Kokemäenjoen kulttuurimaisema-alueen rajaus. 
Maisema-alue on vanhentuneen kulttuuriympäristöinventoinnin (Rky1993) mukainen, 
joten sitä voidaan pitää paikallisesti arvokkaana. Maakuntakaavan kaavamerkinnät ja -
määräykset on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 4-1.) 

 
Kuva 4-1. Kolsin johtojärjestelyt Satakunnan maakuntakaavassa sekä Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 
2 (Satakuntaliitto 2024a). 

 
 
 
 
 
 



 
 

Taulukko 4-1. Satakunnan nykyisen maakuntakaavan sekä Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 
kaavamerkinnät ja -määräykset. 

Kaavamerkintä Kaavamääräys 

 

Maakunnallisesti merkittävä 
kulttuuriympäristö 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
otettava huomioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet 
ja ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien 
arvojen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien 
avoimet viljelyalueet.   Kaikista aluetta tai kohdetta 
koskevista suunnitelmista ja hankkeista, jotka 
oleellisesti muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee 
museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon 
antamiseen.  Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan 
lähiympäristön suunnittelussa on otettava huomioon 
kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja 
ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä 
ja hankkeilla vaaranneta tai heikennetä edellä 
mainittujen arvojen säilymistä. 

 

Valtakunnallisesti arvokas 
maisema-alue, ehdotus 

Sama kuin valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö. 

 
Tärkeä yhdystie / kokoojakatu 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen ehdollinen 
rakentamisrajoitus.  

 
Ohjeellinen melontareitti (ml) - 

 

Energiahuollon alue 
Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen ehdollinen 
rakentamisrajoitus. 

 

Muinaismuistoalue 

Muinaismuistoalueiden ja –kohteiden ja niiden 
lähialueiden maankäyttöä, rakentamista ja hoitoa 
suunniteltaessa on kiinteiden muinaisjäännösten 
lisäksi otettava huomioon niiden suoja-alueet, 
maisemallinen sijainti ja mahdollinen liittyminen 
arvokkaisiin maisema-alueisiin tai 
kulttuuriympäristöihin. Kaikista aluetta koskevista 
suunnitelmista tulee Museovirastolle varata 
mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

 

Luonnonsuojelualue 

Alueen maankäyttöön mahdollisesti vaikuttavista 
merkittävistä suunnitelmista ja hankkeista tai ennen 
vallitsevia olosuhteita merkittävästi muuttaviin 
toimenpiteisiin ryhtymistä tulee luonnonsuojelusta 
vastaavalle alueelliselle ympäristöviranomaiselle 
varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. 
Alueella ei saa toteuttaa sellaisia toimenpiteitä tai 
hankkeita, jotka voivat oleellisesti vaarantaa tai 
heikentää alueen suojeluarvoja. Alueella voidaan 
kuitenkin valtion luonnonsuojeluviranomaisen niin 
salliessa toteuttaa alueen suojeluarvojen 
säilyttämiseksi ja palauttamiseksi tarkoitettuja 
toimenpiteitä. Suojelumääräys on voimassa, kunnes 
alue on muodostettu luonnonsuojelulain mukaiseksi 
luonnonsuojelualueeksi. 

kh2 



 
 

 

Maa- ja metsätalousvaltainen 
alue, jolla on erityistä ulkoilun 
ohjaamistarvetta 

Alueen suunnittelussa tulee erityistä huomiota 
kiinnittää alueen ulkoilumahdollisuuksien 
turvaamiseen sekä ulkoilua palvelevien reittien 
toteuttamismahdollisuuksiin. 

 

Taajamatoimintojen alue 

Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja 
täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla 
alueilla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on 
sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, 
joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta. 
Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä 
suunniteltaessa on otettava huomioon alueen 
kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet 
sekä viher- ja virkistysverkko. Alueilla on turvattava 
yleisten ranta-alueiden varaaminen 
maisemarakenteellisesti ja -kuvallisesti ja 
luontoarvoiltaan kestäviltä, korkeatasoisilta alueilta, 
osana alueen yhtenäistä viher- ja virkistysverkkoa.  

 

Asuinalue (CLC2000) - 

 

Peltoalue - 

 
Voimajohto (nykyinen) 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen ehdollinen 
rakentamisrajoitus.  

 

4.2  Asemakaava ja yleiskaava 

Kolsin johtojärjestelyiden alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.  Hanke sijoittuu 
osittain Kokemäenjoen rantayleiskaavan alueelle (Kuva 4-2). Kolsin sähköaseman 
suunnittelualue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta 
(MU) sekä energiahuollon aluetta (EN), joka on tarkoitettu vesivoimaloiden tarpeisiin. 
Suunnittelualueen itäreunassa sijaitseva puronvarsi on kaavoitettu maa- ja 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ympäristöarvoja (MY). MY-alueilla rakentamista 
tulisi ympäristösyistä välttää. Harjavalta - Kolsi ja Kolsi - Kokemäki 2x110 kilovoltin 
voimajohto ylittää Kokemäenjoen vesistöalueen (W) sekä patoalueen. Patoalueeksi 
merkityllä alueella padon huoltoa, tarkkailua ja korjausta sekä padolle kulkua ei saa 
estää. Voimajohto sijoittuu myös energiahuollon alueelle (EN) ja peltoviljelyyn 
tarkoitetulle maatalousalueelle (MT). Voimajohdon eteläpuolella on merkintä MY-
alueesta, jolla on osoitettu rinnemetsä. Kolsin voimalaitos on merkitty 
kulttuurihistorialliseksi alueeksi (kh 125) ja suojelluksi rakennukseksi (sr 20). 
Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 4-2.) 

 



Kuva 4-2. Kolsin johtojärjestelyt Kokemäenjoen rantaosayleiskaavassa. (Kokemäen kaupunki 2024) 

Taulukko 4-2. Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan kaavamerkinnät ja -määräykset. 

Yleiskaavan merkinnät ja määräykset 



Yleiskaavan merkinnät ja määräykset 

4.3 Maankäyttö 

Kolsin sähköaseman suunnittelualue sijoittuu maanpeiteaineistojen perusteella 
harvapuustoiselle alueelle sekä teollisuuden alueelle (Kuva 4-3). Alueella esiintyy myös 
hieman sekametsää ja peltoa. Kolsin johtojärjestelyiden voimajohtoreitti sijoittuu pääosin 
peltoalueelle sekä palveluiden ja teollisuuden alueelle. Osittain se sijoittuu jokialueelle 
sekä Kokemäenjoen rannan puustoiselle kaistaleelle. Voimajohto risteää myös 
liikennealueiden kanssa. (Suomen ympäristökeskus 2024 c). Kartan värien selitteet on 
esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 4-3.)  



 
 

 
Kuva 4-3. Maankäyttö johtojärjestelyalueella (Corine maanpeite 2018, 20 m, Suomen ympäristökeskus 
2024c). 

 
 

Taulukko 4-3. Kartan 4–3 väriselitteet. 

 

 
 



 
 

4.4  Vaikutukset kaavoitukseen ja maankäyttöön 

Kolsin johtojärjestelyiden alue sijoittuu Satakunnan maakuntakaavan alueelle. Hanke 
sijoittuu myös osittain Kokemäenjoen rantayleiskaavan alueelle, mutta voimassa olevaa 
asemakaavaa alueella ei ole.  Niiltä osin, kun alue on lainvoimaisen yleiskaavoituksen 
piirissä, ei maakuntakaava ole voimassa muutoin kuin ohjeena silloin, kun yleiskaavaa 
muutetaan. Hankkeen ei katsota olevan ristiriidassa kaavoituksen kanssa, koska muutos 
nykytilanteeseen ei ole merkittävä. 

Voimajohto rajoittaa maankäyttöä johtoalueella ja osin sen läheisyydessä. Suorat 
maankäyttövaikutukset jäävät yleensä paikallisiksi ja ne kohdistuvat lähinnä 
voimajohtoalueeseen.  Pääsääntöisesti voimajohtoalueella ei voi olla rakennuksia tai 
rakennelmia, eikä voimajohtoalueella tapahtuva toiminta saa vaarantaa 
sähköturvallisuutta. Rakentamiseen voimajohto vaikuttaa suoraan estämällä 
rakentamisen uudelle tai laajentuneelle johtoalueelle. Lähtökohtaisesti rakennusrajat 
muutetaan nykykäytännön mukaisesti uuden johtoalueen ulkoreunoille 
voimajohtohankkeiden yhteydessä.  

Uusien voimajohtojen sijoittelussa noudatetaan Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
22 §:n mukaista valtioneuvoston päätöstä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. 
Siinä todetaan muun muassa, että voimajohtojen linjauksissa on ensisijaisesti 
hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä. Tämä tarkoittaa uusien voimajohtojen 
sijoittamista joko vanhojen paikalle tai niiden rinnalle. 

Kolsin johtojärjestelyt eivät merkittävästi muuta maankäyttöä alueella verrattuna 
nykyiseen tilanteeseen. Nykyiset Fingridin Harjavalta-Kolsi 110 kilovoltin voimajohto sekä 
Caruna Oy:n Harjavalta-Kolsi 110 kilovoltin voimajohto rajoittavat osittain tälläkin hetkellä 
rakentamista johtojärjestelyalueella. Uutta voimajohtoa, joka korvaa nykyiset voimajohdot 
alueella, rakennetaan yhteensä reilun kilometrin matkalle. Hankkeessa hyödynnetään 
osin nykyistä johtoaluetta ja paikalle rakennettaessa voimajohtoalueen leveys säilyy 
ennallaan, mutta rakennusrajat ulotetaan johtoalueen ulkoreunaan. Näin ollen 
rakennusrajoitusalue laajenee näiltä osin 10 metriä johtoalueen molemmin puolin. 
Kokemäenjoen ylityksen kohdalla voimajohdon linjaus muuttuu hieman nykyisestä ja 
johtoalue siirtyy. Pääasiallisesti voimajohdot kuitenkin sijoittuvat nykyiselle johtokadulle. 

Kolsin johtojärjestelyiden alue sijoittuu maanpeiteaineistojen perusteella pääasiassa 
harvapuustoiselle alueelle, teollisuuden alueelle ja peltoalueelle. Alueella on myös 
hieman sekametsää ja voimajohtoreitti sijoittuu osittain jokialueelle. Johtoalueen 
leventäminen tai uuden voimajohdon rakentaminen aiheuttaa haittoja maa- ja 
metsätaloudelle. Voimajohdon rakentamisen aikaiset maankäyttövaikutukset ovat 
paikallisia ja tilapäisiä, kun työkoneet saattavat vaurioittaa teitä, puustoa ja viljelyksiä. 
Rakentamisen aikaiset työvaiheet voivat haitata alueella liikkumista ja 
maataloustoimenpiteitä. Pelloilla voi tapahtua maan tiivistymistä ja salaojien 
vaurioitumista. Peltoviljelyä johtoalue ei estä, mutta peltoalueella voimajohtopylväät ja 
niiden tukirakenteet voivat vaikeuttaa maataloustöitä ja lisätä rikkakasvien leviämistä. 
Kaiken kaikkiaan viljelykäyttöön kohdistuvien vaikutusten arvioidaan kuitenkin jäävän 
hankkeessa vähäisiksi. 

Metsätalousalueilla uuden johdon alle jäävä metsämaa poistuu aktiivisesta 
metsätalouskäytöstä. Kolsin johtojärjestelyiden alueella esiintyy vain vähän puustoisia 
alueita ja nekin ovat pääasiassa harvapuustoisia. Kolsin sähköaseman suunnittelualue 
on hieman puustoisempi ja hankkeen suunnittelualueelta poistuu puustoa arvion mukaan 
noin 0,35 hehtaaria. Hankkeen vaikutus metsätaloudelle arvioidaan vähäiseksi. 

Vaikutuksia liikenteeseen syntyy rakentamisen aikana voimajohtorakenteiden 
kuljetuksista ja muusta rakentamiseen liittyvästä liikkumisesta. Teiden tai ratojen 
risteyskohdissa voimajohtorakentamisesta voi aiheutua nopeusrajoituksia tai 



 
 

lyhytaikaisia liikennekatkoja. Liikennevaikutukset ovat tilapäisiä ja niiden arvioidaan 
jäävän vähäisiksi. 

Johtoalueen sisällä maankäytölle on selkeät rajoitukset, mutta johtoalueen ulkopuoliselle 
lähialueen maankäytölle Fingrid ei voi antaa erityisiä rajoituksia. Suomessa ei ole 
olemassa virallisia valtakunnallisia määräyksiä tai ohjeita siitä, mitä maankäyttöä voidaan 
osoittaa johtoalueen läheisyyteen. Kunnat ovat voineet luoda käytänteitä oman 
maankäyttönsä osalta. Voimajohtojen läheisyyteen ei kuitenkaan haluta sellaista 
toimintaa, joka mahdollisesti lisää sähköturvallisuusriskiä tai jossa voimajohtojen 
läheisyys aiheuttaa ihmisissä pelkoa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ihmisten 
mahdollisten terveysvaikutushuolien takia vältettäisiin kaavoittamasta uusia 
asuinrakennuksia, päiväkoteja, leikkikenttiä tai kouluja johtoalueen välittömään 
läheisyyteen. Tästä syystä sähköverkkoyhtiöt voivat ohjeistaa maankäytön suunnittelua 
ja kaavoitusta. Sähköverkkoyhtiöillä ei ole kuitenkaan juridisia oikeuksia rajoittaa 
rakentamista voimajohdon johtoalueen ulkopuolella. Suunniteltaessa ja toteutettaessa 
hankkeita tai toimintaa, joka kohdistuu voimajohdon johtoalueelle tai sen läheisyyteen, 
tulee asiasta aina pyytää risteämälausunto voimajohdon omistajalta. 

 

5  IHMISTEN ELINOLOT JA ASUTUS 

5.1  Asutus ja virkistyskäyttö 

Kolsin sähköaseman suunnittelualueella sekä suunnittelualueen länsireunassa, alueen 
ulkopuolella, sijaitsee Kolsin vesivoimatuotanto Oy:n rakennuksia (Kuva 5-1). 
Sähköaseman suunnittelualueella ei ole asuinrakennuksia ja lähimmät asuinrakennukset 
sijoittuvat noin 40 metrin päähän suunnittelualueen reunasta koilliseen. Caruna Oy:n 
Kolsi-Kokemäki 110 kilovoltin voimajohdon johtoalueella sijaitsee Huittisten ammatti- ja 
yrittäjäopiston neljä rakennusta. Yksi rakennus on kokonaan johtoaukealla, kaksi 
rakennusta on sekä johtoaukealla että reunavyöhykkeellä ja yksi rakennus hieman 
reunavyöhykkeellä (Kuva 5-2). Tällä osuudella ei kuitenkaan tule muutoksia voimajohdon 
linjaukseen eikä johtoalueeseen. Fingrid Oyj:n Harjavalta-Kolsi 110 kilovoltin voimajohto-
osuudella yksi muu rakennus sijoittuu hieman reunavyöhykkeelle. Lähin asuinrakennus 
sijoittuu noin 40 metrin päähän Harjavalta-Kolsi ja Kolsi-Kokemäki 2x110 kilovoltin 
voimajohdosta ja noin 14 metrin päähän johtoalueen ulkoreunasta. Asutusta on myös 
Kokemäenjoen rannalla lähimmillään noin 130 metrin päässä voimajohtoalueen reunasta 
koilliseen. (Kuva 5-1). 

 



Kuva 5-1 Kolsin johtojärjestelyiden läheisyydessä sijaitsevat rakennukset. 

Kuva 5-2 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston rakennukset johtoalueella. 

Kolsin sähköaseman suunnittelualueella sijaitsee tenniskenttä ja lähimmillään 180 metrin 
päässä voimajohdosta sijaitsee Kokemäenjoen melontareitti (Jyväskylän yliopisto 2024, 
Kuva 5-3.) 



 
 

  
Kuva 5-3. Kolsin johtojärjestelyalue ja sen läheisyydessä sijaitsevat ulkoilureitit sekä liikuntapaikat. 

 
 
 

5.2  Vaikutukset asutukseen ja virkistyskäyttöön 

Voimajohdot pyritään mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan etäälle asutuksesta. 
Voimajohdon rakentamisvaiheessa voimajohtoa lähellä sijaitsevaan asutukseen 
kohdistuu tilapäisiä meluvaikutuksia. Voimajohdon rakentamisvaiheessa melua aiheutuu 
johtoalueen puuston poiston ja johtoaukean raivaamisen sekä rakentamisen työkoneista 
ja työmaaliikenteestä. Voimajohtotyömaa siirtyy jatkuvasti johtoreittiä eteenpäin, joten 
meluvaikutukset jäävät tyypillisesti kestoltaan lyhytaikaisiksi ja paikallisiksi. 
Kunnossapitovaiheessa melu on hyvin satunnaista, ja sitä aiheuttavat muun muassa 
johtoaukean raivaus, reunametsän puuston poisto ja koneavusteiset kunnossapitotyöt. 

Kolsin johtojärjestelyiden lähialueella sijaitsee yksi asuinrakennus noin 40 metrin päässä 
uudesta voimajohdosta. Purettava osuus Harjavalta-Kolsi 110 kilovoltin voimajohdosta 
sijoittuu tällä hetkellä lähemmäs, noin 18 metrin päähän kyseisestä asuinrakennuksesta. 
Lisäksi asutusta on hankkeen koillispuolella Kokemäenjoen rannalla. Asutukselle 
arvioidaan aiheutuvan vain tilapäistä meluhaittaa sekä vähäisiä maisemavaikutuksia. 
Asutukseen kohdistuvia maisemavaikutuksia on käsitelty tarkemmin kappaleessa 6.1 
”Vaikutukset kulttuuriperintöön ja maisemaan”. 

Caruna Oy:n 110 kV voimajohdon Kolsi - Kokemäki johtoaukealle ja reunavyöhykkeelle 
sijoittuu Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston neljä rakennusta sekä Fingrid Oyj:n 110 
kilovoltin voimajohdon Harjavalta - Kolsi reunavyöhykkeellä on osittain yksi muu 
rakennus. Caruna Oy:n 110 kilovoltin voimajohdon Kolsi - Kokemäki osuudella ei tule 
muutoksia voimajohdon linjaukseen eikä johtoalueeseen, joten tilanne ei muutu 
nykyisestä. Mahdollisuutta säilyttää Fingridin voimajohdon reunavyöhykkeelle sijoittuva 
rakennus tarkastellaan myöhemmässä voimajohdon yleissuunnitteluvaiheessa ja 
tilanteeseen nähden parasta ratkaisua haetaan yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa 
sähköturvallisuusnäkökohdat huomioiden. Uusia rakennuksia ei reunavyöhykkeelle voi 
rakentaa. 



 
 

Sähköaseman rakentaminen heikentää viereisen tenniskentän viihtyvyyttä rakentamisen 
aikana. Rakentamisen aikaiset työvaiheet voivat haitata tenniskentän alueella liikkumista 
ja kentän käyttöä voidaan joutua rajoittamaan turvallisuussyistä. Haittoja voidaan 
vähentää rakennustöiden ajoittamisella ja tiedottamisella. Voimajohtohankkeella ei ole 
merkittäviä vaikutuksia Kokemäenjoen melontareitin hyödyntämiseen. Vuoden 2019 
luontoselvityksessä mainittuihin, sähköasema-alueen ulkopuolelle jääviin, 
virkistyskohteisiin ei myöskään arvioida aiheutuvan hankkeessa vähäistä suurempia 
vaikutuksia. Kokonaisuutena elinympäristöön ja viihtyisyyteen kohdistuvien vaikutusten 
arvioidaan jäävän hankkeessa vähäisiksi. Hankkeen maisemavaikutuksia 
virkistysalueiden osalta on käsitelty luvussa 6.1 ”Vaikutukset kulttuuriperintöön ja 
maisemaan”. 

 

5.3  Vaikutukset terveyteen 

Sähkö- ja magneettikenttiä esiintyy kaikkialla, missä sähköä tuotetaan, siirretään tai 
käytetään. Voimajohdot ovat yksi sähkö- ja magneettikenttien lähteistä 
yhteiskunnassamme. Voimajohtojen synnyttämä sähkö- ja magneettikenttä esiintyy 
ainoastaan voimajohtojen välittömässä läheisyydessä.  Voimajohdon sähkövaraus 
synnyttää ympärilleen sähkökentän, joka riippuu johdon jännitteestä. Voimajohtojen 
sähkökentän voimakkuuden yksikkö on kilovolttia (1 000 volttia) metriä kohden (kV/m). 
Sen voimakkuus laskee nopeasti johdosta etäännyttäessä.  

Sähkövirta aiheuttaa voimajohdon tai laitteen läheisyyteen magneettikentän, jonka 
voimakkuus vaihtelee kuormitusvirran mukaan. Magneettikentän suuruutta kuvataan 
magneettivuon tiheydellä, jonka yksikkö on tesla (T). Käytännössä magneettivuon 
tiheydet ovat suuruudeltaan sellaisia, että käytetään yksikköä mikrotesla (μT), teslan 
miljoonasosa. Maan pinnalla magneettikenttä on suurimmillaan johtimien riippuman 
alimmassa kohdassa. Magneettikenttä tunkeutuu epämagneettisesta materiaalista 
tehtyjen esteiden läpi. Jännitetasoltaan 110 kilovoltin johdolla sähkökentän voimakkuus 
johdon alapuolella on suurimmillaan alle 2 kV/m ja magneettikentän magneettivuon 
tiheyden suurin arvo on 5–8 mikroteslaa (μT). Sähkö- ja magneettikentät ovat suurimpia 
siellä, missä virtajohtimet ovat lähimpänä maata. 

Sähkömagneettisten kenttien aiheuttama säteily on ionisoimatonta säteilyä, jolle 
altistuksen rajoittamiseksi on annettu useita kansainvälisiä suosituksia. Ohjearvot 
perustuvat tieteellistä näyttöä arvioineisiin kirjallisuuskatsauksiin. Tutkimustietoa 
arvioidaan säännöllisesti esimerkiksi Maailman terveysjärjestön (WHO), kansainvälisen 
ionisoimattoman säteilyn toimikunnan (ICNIRP) ja EU:n komission alaisten tieteellisten 
komiteoiden toimesta. Lainsäädännön perustana on, että annetut rajoitukset suojaavat 
sähkö- ja magneettikenttäaltistuksen kaikilta tunnetuilta mahdollisilta haittavaikutuksilta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on määritellyt raja-arvot ja toimenpidetasot 
15.12.2018 voimaan tulleessa asetuksessaan (1045/2018) ’ionisoimattoman säteilyn 
väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta’. STM:n asetuksen raja-arvot on 
annettu kehon sisäisinä suureina, joita ei voi mitata. Toimenpidetasot on annettu 
mitattavina ulkoisen kentän suureina. Asetuksen valmistelutyössä oli pohjana Euroopan 
unionin neuvoston suositus sähkömagneettisille kentille altistumisen rajoittamisesta. 
STM:n asetuksessa väestön altistumista magneettikentille rajoitetaan 200 mikroteslaan 
(µT).  Arvo ei ylity edes suoraan 400 kilovoltin voimajohtojen alla, vaan suurimmat mitatut 
magneettikentät ovat olleet 10 mikroteslan luokkaa tilanteessa, jossa 400 kilovoltin 
voimajohdossa on kulkenut suuri virta. Siirryttäessä kauemmaksi voimajohdon 
keskilinjasta magneettikenttä vaimenee nopeasti. Esimerkiksi edellä mainittu kenttä 
pienenee kymmenesosaan noin 50 metrin etäisyydellä johdon keskilinjasta. 
Voimajohtojen sähkökenttien raja-arvoihin STM:n asetusta ei sovelleta, koska 



 
 

sähköturvallisuuslaissa ja sen nojalla säädetään voimajohdoille vaatimuksia, jotka 
rajoittavat sähkökentän voimakkuuden voimajohtojen läheisyydessä turvalliselle tasolle. 

STM:n asetus ei edellytä jättämään suoja-aluetta johtoalueen ulkopuolelle eikä 
Suomessa ole olemassa virallisia sähkö- ja magneettikenttiin perustuvia voimajohtojen 
sijoittamista koskevia ohjeita tai määräyksiä. Voimajohtojen läheisyyteen ei kuitenkaan 
haluta sellaista toimintaa, joka mahdollisesti lisää sähköturvallisuusriskiä tai jossa 
voimajohtojen läheisyys aiheuttaa ihmisissä pelkoa. Tästä syystä sähköverkkoyhtiöt 
voivat ohjeistaa maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta. Sähköverkkoyhtiöillä ei ole 
kuitenkaan juridisia oikeuksia rajoittaa rakentamista voimajohdon johtoalueen 
ulkopuolella. 

Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia terveyteen. 

 

6  KULTTUURIPERINTÖ JA MAISEMA 

Kolsin johtojärjestelyiden alue sijaitsee maisemallisessa maakuntajaossa Lounaismaan 
alueella (pääjako 2). Tarkemmin se kuuluu alajakoon 2.2 eli Ala-Satakunnan 
viljelyseutuun (Suomen ympäristökeskus 2024c).  

Satakunnan museo on todennut lausunnossaan 14.3.2024, ettei hankkeen yhteydessä 
ole tarvetta arkeologisen selvityksen tekemiseen. Museoviraston kulttuuriympäristön 
paikkatietoaineistojen (2024) perusteella Kolsin johtojärjestelyiden alueella ei sijaitse 
muinaisjäännöksiä. Lähin muinaisjäännöskohde sekä -alue sijaitsee noin 93 metrin 
päässä Caruna Oy:n Kolsi - Kokemäki 110 kilovoltin voimajohdon keskilinjasta ja 68 
metrin päässä johtoalueen reunasta. Kohteen nimi on Maamieskoulu 1. Hankkeen 
länsipuolella niin ikään sijaitseva valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö, Kokemäenkartanon historiallinen maisema, sijaitsee lähimmillään noin 
62 metrin päässä uusittavasta voimajohto-osuudesta. Kolsin johtojärjestelyiden alue 
sijoittuu lähes kokonaisuudessaan valtakunnallisesti merkittävän Kokemäenjokilaakson 
kulttuurimaiseman alueelle. Paikallisesti arvokas Kokemäenjoen kulttuurimaisema-alue 
sijoittuu noin 150 metrin päähän sähköaseman suunnittelualueesta. (Kuva 6-1.) 

 



 
 

 
Kuva 6-1. Johtojärjestelyalueen läheisyydessä olevat Museoviraston paikkatietoaineistojen (2024) 
kulttuurihistorialliset kohteet sekä maisema-alueet.  

 
 

Valtakunnallisesti arvokas Kokemäenjokilaakso on edustava kokonaisuus 
Satakuntalaista maaseutua, jossa on havaittavissa asutushistorian, maankäytön ja 
maanmuokkauksen historia yhdistettynä maankohoamisen historiaan. Maisema-alueen 
luonto on monipuolista ja jokilaaksossa on paikka paikoin säilynyt laajoja yhtenäisiä 
maisema-alueita, joita Kokemäenjoki yhdistää. Kokemäenjoen varressa on myös useita 
Satakunnan teollisuuden rakennusperintökohteita, kuten vuosina 1940–1947 rakennettu 
Kolsin voimalaitos, joka on arkkitehti Jarl Eklundin suunnittelema. (Sweco 2023). 

Vuonna 2023 laaditun maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
päivitys- ja täydennysinventoinnin (Ramboll Finland Oy 2023) yhteydessä tunnistettuja 
arvoalueita Kokemäellä olivat Villiön-Orjapaaden kulttuurimaisema (9), Kakkulaisten kylä 
(10), Maatalousoppilaitos (11) sekä Kolsin voimalaitos (12) (Kuva 6-2). Suunniteltu 
voimajohto sijoittuu noin 490 metrin matkalla Kakkulaisten kylän alueelle ja Kolsin 
sähköaseman suunnittelualue on osittain samalla alueella Kolsin voimalaitoksen alueen 
kanssa. (Kuva 6-2). 



 
 

 
Kuva 6-2 Kokemäen arvoalueet hankkeen läheisyydessä.  

 

Kolsin voimalaitos on merkitty yleiskaavoituksessa kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi 
alueeksi (kh 125) ja suojelluksi rakennukseksi (sr 20). Kulttuurihistoriallisesti arvokkailla 
alueilla ja kohteissa tulee rakentamisessa kaavamääräysten mukaan kiinnittää erityistä 
huomiota kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseen. Aluetta ei tulisi turmella ympäristöön 
huonosti soveltuvalla rakentamisella, uusien liikenneväylien ja pääsähkölinjojen 
rakentamisella, maa-ainesten otolla arvokkaiden rakennusten ja rakenteiden 
purkamisella tai muilla vastaavilla toimenpiteillä. Suojelluissa rakennuksissa 
suoritettavien muutos- ja korjaustöiden, käyttötarkoituksen muutosten sekä 
täydennysrakentamisen sekä alueella tehtävien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että 
alueen rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti tai maisemakuvallisesti arvokas luonne säilyy. 
Kolsin voimalaitos rajautuu sähköaseman suunnittelualueen ulkopuolelle (Kuva 5-1.) 

Sähköaseman suunnittelualueella on tehty maisemaselvitys vuonna 2023 (Sweco). 
Maisemaselvityksessä on tarkasteltu miten uusi Kolsin sähköasema vaikuttaa 
Kokemäenjokilaakson näkymään ja merkittävään kulttuurimaisemaan sekä merkittävään 
rakennettuun kulttuuriympäristöön (Sweco 2023).  Varsinaisen sähköaseman 
rakentamisen vaikutusten arviointi ei ole osa tätä ympäristöselvitystä, koska 
sähköaseman vaikutuksista muun muassa kulttuuriperintöön ja maisemaan on 
neuvoteltu erikseen viranomaistahojen kanssa.  

. 

 

6.1  Vaikutukset kulttuuriperintöön ja maisemaan 

Hankkeen alueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä, joihin vaikutuksia voisi syntyä. Kolsin 
suojeltu voimalaitosrakennus rajautuu sähköaseman suunnittelualueen ulkopuolelle, 
joten rakennukseen ei hankkeessa kohdistu vaikutuksia.  

Voimajohdot koetaan usein maisemassa häiritsevinä muualla kuin valmiiksi voimakkaasti 
rakennetuilla alueilla, kuten esimerkiksi teollisuus- tai voimalaitosympäristöissä. 
Yhtenäisten maisemakokonaisuuksien säilymisen kannalta tulisi suosia käytäntöä, jossa 
uusi voimajohto rakennetaan nykyisen voimajohdon yhteyteen.  



 
 

Voimajohdon näkyvyyteen maisemassa vaikuttavat maastonmuodot, kasvillisuus ja 
rakenteet, jotka osittain peittävät tai luovat taustaa voimajohtopylväälle. Voimajohdon 
näkyvyys korostuu, jos sillä ei ole lainkaan esimerkiksi metsänreunan luomaa taustaa 
(Kuva 6-3). Metsäisellä alueella tai rakennetussa ympäristössä voimajohdon 
maisemavaikutus on usein paikallinen kohdistuen lähinnä johtoaukealle ja sen 
lähiympäristöön. Mitä lähempänä tarkastelupistettä on puustoa, rakenteita, rakennuksia 
tai muita näkymiä katkaisevia elementtejä, sitä tehokkaammin peittyvät näkymät kohti 
voimajohtoa. Johtoaukean välittömän lähiympäristön peitteisyydestä huolimatta 
voimajohtopylväät erottuvat etäämmältä tarkasteltuna maisemakuvassa, sillä pylväät 
nousevat usein puiden latvojen yläpuolelle.  

 

 
Kuva 6-3. Voimajohdon näkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä (Maisema-arkkitehdit Byman ja Ruokonen Oy 
2001). 

 

Kolsin voimajohtohanke sijoittuu lähes kokonaisuudessaan valtakunnallisesti 
arvokkaaseen Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisemaan sekä osittain maakunnallisesti 
arvokkaille Kolsin voimalaitoksen ja Kakkulaisten kylän alueille. Uudet 
voimajohtorakenteet ovat noin 10–15 metriä korkeammat kuin korvattavat rakenteet. 
Näin ollen rakenteet tulevat näkymään nykyistä selkeämmin avoimessa maisemassa. 
Vuoden 2019 sähköasemaselvityksessä (Eurofins Ahma Oy) todettiin, että molemmilla 
puolilla Kokemäenjokea avoimen pelto- ja jokimaiseman yli voi syntyä 
maisemavaikutuksia myös kauempana sijaitsevalle asutukselle, mutta 
maisemavaikutuksia lieventää rannoilla esiintyvä puusto.  

Kolsin johtojärjestelyiden alue sijoittuu Kokemäenjokilaakson kulttuurimaiseman reuna-
alueelle ja muutos kohdistuu vain hyvin pieneen osaan maisema-aluetta. Maisemassa on 
jo nykyäänkin voimajohtoja, joiden johtoalueita Kolsin hankkeessa pääosin 
hyödynnetään. Näin ollen alueen maisemallisen arvon ei arvioida merkittävästi 
heikkenevän.  



 
 

Hankkeen voimajohto-osuudet sijoittuvat pääasiassa avoimelle peltoalueelle 
Kokemäenjoen länsipuolelle. Voimajohto sijoittuu noin 490 metrin matkalla Kakkulaisten 
kylän alueelle, jonka maisemassa sijaitsee jo nykyään voimajohto. Kakkulaisten kylän 
arvoalueen kohdalla uusi voimajohto sijoittuu olemassa olevaan johtokäytävään. 
Kakkulaisten kylän alueelle sijoittuu myös asutusta Kokemäenjoen rannan tuntumaan. 
Asutuksen ja voimajohdon väliin jää melko hyvin suojaavaa puustoa ja maisemassa 
etualalla on myös talousrakennuksia, joihin katse kiinnittyy maisemassa. Nämä seikat 
lieventävät voimajohdosta aiheutuvaa maisemahaittaa. Hankkeen vaikutukset 
Kakkulaisten kylän arvoalueeseen arvioidaan vähäisiksi. 

Lähin asuinrakennus voimajohdon eteläpuolella sijoittuu noin 14 metrin päähän 
Harjavalta-Kolsi ja Kolsi-Kokemäki 2x110 kilovoltin voimajohdon johtoalueen reunasta. 
Asunnon pihapiiristä on näkymä peltoalueelle, missä nykyinen voimajohto sijaitsee. 
Vaikka uusi voimajohto tulee sijoittumaan asuintalosta nähden nykyistä johtoa 
kauemmas, näkyvät uudet korkeammat voimajohtorakenteet avoimessa 
peltomaisemassa. Kiinteistölle aiheutuu hankkeesta vähäistä maisemavaikutusta.  

Kolsin sähköaseman suunnittelualue on hankkeen länsipuolta monimuotoisempi ja 
metsäisempi. Lähimmän, sähköaseman suunnittelualueen itäpuolella sijaitsevan, 
asutuksen ja sähköaseman väliin jää suojaavaa puustoa, joten maisema ei asuintalojen 
näkökulmasta muutu merkittävästi nykytilanteeseen nähden. Sähköaseman 
suunnittelualueella on tehdyn maisemaselvityksen (Sweco 2023) mukaan Kolsin 
sähköasema jää alisteiseksi voimalaitokselle. Pienemmän koon ja hieman syrjäisemmän 
sijainnin vuoksi voimalaitos havaitaan ensimmäisenä sijainnista kuin sijainnista. 
Sähköasema on havaittavissa pääosin vastarannan asunnoista. Etelästä rakennus on 
nähtävissä viereiseltä saarelta ja kahden kilometrin päästä peltoaukeiden ylitse ja 
pohjoisesta katsottuna asema jää jokipenkan taakse. Selvityksen mukaan sähköasema 
täydentää luontevasti voimalaitosmiljöötä. Myös museovirasto totesi lausunnossaan 
(14.3.2024), että Kolsin voimalaitoksen lähiympäristö on jo varsin rakentunutta ja 
olemassa olevia johtokäytäviä on useita. Näin ollen Kolsin voimalaitoksen arvoalueeseen 
sekä sähköaseman suunnittelualueen lähiasutukseen kohdistuvat maisemavaikutukset 
arvioidaan vähäisiksi. 

Kokemäenjoen melontareittiin kohdistuvat maisemavaikutukset arvioidaan vähäisiksi, 
koska pohjoisesta katsottuna sähköasema jää jokipenkan taakse (Sweco 2023) ja 
rannan puusto lieventää maisemavaikutuksia veden pinnan läheisyydestä voimajohdolle 
päin katsottaessa. 

Kaiken kaikkiaan asutusta ja ulkoilu- ja virkistysreittejä tai -alueita on 
voimajohtohankkeen alueella vähän ja maisema muuttuu paikallisesti. 
Kokonaisuudessaan maisemahaitat arvioidaan hankkeessa vähäisiksi. 

Aiemmin (kts. 4.4 ) todettiin, ettei hanke ole ristiriidassa kaavoituksen kanssa. 
Maakuntakaavoituksen osalta kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeää aluetta 
tarkoittava merkintä on alueen erityisominaisuutta tarkoittava merkintä. Merkintä 
tarkoittaa, että alueella on ominaisuus, jonka säilyminen halutaan turvata tai jonka 
asettamat reunaehdot on otettava huomioon alueiden käyttöä suunniteltaessa. Tällöin 
erityisesti alueen tavanomaisesta rakentamisesta poikkeava korkeiden rakennelmien 
rakentaminen edellyttää sen maisemavaikutusten selvittämistä. (Korkein hallinto-oikeus 
2014). Kolsin johtojärjestelyistä ei ole tässä raportissa tunnistettu kohdistuvan 
maisemaan vähäistä suurempia vaikutuksia eli ristiriita kaavamääräysten (sekä 
maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö ja valtakunnallisesti arvokas maisema-alue) 
kanssa ei ole merkittävä.  



 
 

7  ILMASTO 

Fingridin liiketoiminnan keskeisin vaikutus kestävälle kehitykselle on ilmastohyöty, joka 
muodostuu, kun yhtiö vahvistaa kantaverkkoa ja kehittää sähkömarkkinoita sekä puhtaan 
sähköntuotannon että sähköä kuluttavan teollisuuden ja yhteiskunnan muiden toimijoiden 
tarpeisiin. Näin vältetään epäsuorasti kasvihuonekaasupäästöjä Suomen 
ilmastotavoitteiden mukaisesti. Tämä Fingridin myönteinen ilmastovaikutus ja sen 
merkitys kestävälle kehitykselle on huomattavasti suurempi kuin kantaverkkoyhtiön 
aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. Uudella voimajohdolla vahvistetaan 
energiatehokasta sähkön siirtoa ja ylläpidetään sähkön toimitusvarmuutta, mikä vastaa 
kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteita sähkön siirtoverkkojen 
toimitusvarmuuden osalta. Siirtokapasiteetin kasvattaminen mahdollistaa myös 
uusiutuvan tuotannon, kuten tuulivoiman, liitettävyyttä verkkoon. 

Voimajohdon rakentamisessa käytettävistä materiaaleista syntyy 
kasvihuonekaasupäästöjä. Erityisesti teräksen ja alumiinin tuotanto kasvattavat 
materiaali- ja tuotevaiheen hiilijalanjälkeä. Voimajohtorakentamisesta aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt muodostavat hankkeen valmistumisajankohtaan niin sanotun 
hiilipiikin, vaikka kantaverkon rakenteet kestävät useita kymmeniä vuosia. Hankkeessa 
poistetaan vanhaa voimajohtoa ja sen rakenteet. Suurin osa purettavasta materiaalista 
on betonia voimajohtopylväiden perustuksista, teräsromua voimajohtopylväistä sekä 
alumiini- ja teräspitoista metalliromua voimajohtojen virtajohtimista. Nämä kaikki voidaan 
kierrättää materiaalina. Pylväsrakenteita purettaessa poistetaan maanalaiset betoniset 
perustuspilarit pihoilta ja pelloilta. Käytöstä poistettavien kyllästettyjen puupylväiden 
määrä on vähäinen ja ne hyödynnetään energiaksi.  

Voimajohtohankkeissa kasvihuonekaasupäästöjä aiheutuu maankäytön muutoksesta ja 
metsäpoistumasta. Metsäpoistumaa ei Kolsin hankkeessa juurikaan synny, koska 
hankealue sijaitsee avoimella peltoalueella ja sähköaseman suunnittelualueella puustoa 
poistuu vain vähäinen määrä. Johtoaukealla säilyy hiiltä sitovaa pensas- ja 
kenttäkerroksen kasvillisuutta. Maaperän hiilensidontaan ei suoraan vaikuteta 
pylväspaikkojen kaivualueiden ulkopuolella. Johtoaukean pienilmasto-olot muuttuvat, 
millä on välillinen vaikutus maaperän hiilensidontaan. Rakentamisen ja kunnossapidon 
aikainen liikenne ja työkoneiden käyttö lisäävät hankkeen kokonaispäästöjä, mutta jäävät 
ilmastovaikutuksiltaan vähäisiksi. Työmaan päästöt ovat verrattavissa maa- ja 
metsätalouskoneiden päästöihin ja muu työmaaliikenne rinnastuu tavanomaiseen 
liikenteeseen. Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt eivät 
vaikeuta kunnan tai maakunnan päästövähennystavoitteiden saavuttamista.  

Hankkeen vaikutukset kokonaisuudessaan ilmaston kannalta ovat myönteiset, sillä 
toteutuessaan se vähentää nykyiseen sähkönsiirtoon sisältyviä sähkön energiahäviöitä. 
Suurempi osa sähköstä saadaan siten toimitettua kulutukseen. Hanke vaikuttaa 
myönteisesti myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta turvaamalla kansallisella 
tasolla sähkönsiirtoa myös ääriolosuhteissa. 

 

8  LUONNONYMPÄRISTÖN PIIRTEET 

8.1  Maa- ja kallioperä 

Kolsin johtojärjestelyiden alueella maaperä on hiekkamoreenia sekä savimaata (Kuva 8-1, 
Geologian tutkimuskeskus 2024a). Johtojärjestelyiden alueella tai sen välittömässä 
läheisyydessä ei sijaitse arvokkaita maaperämuodostumia. Kartan (Kuva 8-1) värien 
selitteet on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 8-1). 



Hankkeen läheisyydessä ei sijaitse PIMA-kohteita (Suomen ympäristökeskus 2024b). 
Kolsin johtojärjestelyiden alueella ei ole arvokkaita kalliomuodostumia. Alueen kallioperä 
on tonaliittia ja kvartsidioriittia.  (Geologian tutkimuskeskus 2024a). 

Kuva 8-1. Kolsin johtojärjestelyiden alue maaperäkartalla (Geologian tutkimuskeskus 2024a). 

Taulukko 8-1. Karttakuvan 8–1 selitteet. 

8.2 Happamat sulfaattimaat 

Pohjanlahden rannikolla on niin kutsuttu Litorina-alue, joka on Itämeren muinaisen 
vaiheen, Litorinameren, entistä merenpohjaa. Litorinameren hapettomille pohjille 
kerrostui pieneliöstön jäänteenä runsaasti sulfidimuotoista rikkiä. Maan kohoamisen 
myötä muinainen merenpohja muodostaa nykyään noin sata metriä merenpinnan 
yläpuolella sijaitsevan rannikkovyöhykkeen. Tällä rannikkovyöhykkeellä kaikenlainen 
maankäyttö, erityisesti kaivuu- ja kuivatustoimet, voivat johtaa maaperässä olevan rikin 
hapettumiseen ja rikkihapon muodostumiseen. Näin muodostuvat happamat ja 
metallipitoiset valumavedet voivat yhdessä aiheuttaa vakavaa haittaa alueiden 



 
 

alapuolisen vesistön eliöstölle kuten kaloille. Ympäristöongelmien lisäksi happamat 
sulfaattimaat aiheuttavat myös rakennusteknisiä ongelmia esimerkiksi teräs- ja 
betonirakenteiden syöpymistä. (Suomen ympäristökeskus 2021.) 

GTK:n happamat sulfaattimaat 1:250 000 kartoilla (Geologian tutkimuskeskus 2024b) 
kuvataan happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys karttapohjalla 
luokiteltuna neljään luokkaa; suuri (punainen), kohtalainen (oranssi), pieni 
(vaaleansininen) ja hyvin pieni (tummansininen) (Kuva 8-2, pienempi karttakuva 
vasemmassa alalaidassa). Aineiston avulla saadaan yleiskäsitys happamien 
sulfaattimaiden ominaisuuksista ja esiintymisalueista Suomessa. Hanke sijoittuu alueelle, 
jossa happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys on pieni tai hyvin pieni. 
Johtojärjestelyalueella ei sijaitse mustaliuskealueita. 

Kartat perustuvat maastotutkimuksiin, laboratorioanalyysien tuloksiin ja mm. 
aerogeofysiikan aineiston ja maaperäkarttojen tulkintaan. Tarkemmilla havaintopisteillä 
(Kuva 8-2) esitetään sulfaattimaiden esiintyminen sekä sulfidikerroksen esiintymissyvyys 
maanpinnasta. Havaintopisteitä on kahta eri tyyppiä: tutkimuspisteet ja kartoituspisteet. 
Tutkimuspisteiltä on tehty yksityiskohtaisempi kuvaus. Johtojärjestelyalueen lähimmät 
havaintopisteet ovat kartoituspisteitä, joissa ei ole havaittu happamia sulfaattimaita 
(vihreät pisteet). Kartalla hankkeen itäpuolella näkyvä vihreä pystyviiva kuvastaa 
mustaliuske-esiintymää, joka ei ole hankkeen alueella. 

 
Kuva 8-2. Happamien sulfaattimaiden ja mustaliuskeiden esiintyminen johtojärjestelyiden alueella, 
havaintopisteiden sijainti.  Vasemmassa alareunassa kuvattuna happamien sulfaattimaiden esiintymisen 
todennäköisyys: suuri (punainen), kohtalainen (oranssi), pieni (vaaleansininen) ja hyvin pieni 
(tummansininen).   (Geologian tutkimuskeskus 2024b). 

 
 

8.3  Vaikutukset maa- ja kallioperään ja happamien sulfaattimaiden huomioiminen 

Vaikutuksia maa- ja kallioperään aiheutuu voimajohtojen rakentamisen aikana 
perustustyövaiheessa. Voimajohtopylväiden vaikutus maa- ja kallioperään on yleensä 
paikallista ja vähäistä. Rakentamisen aikana maaperään voi päästä polttoaineita tai 
kemikaaleja häiriö- tai onnettomuustilanteessa esimerkiksi työkoneen rikkoutuessa, mikä 
riskinä vastaa maa- ja metsätalouskoneiden käyttöön liittyvää riskiä.  



 
 

Sähköaseman suunnittelualueella maalaji on hiekkamoreeni, mutta voimajohto-
osuuksilla hanke sijoittuu savimaalle. Hankkeen alueella happamien sulfaattimaiden 
esiintymisen todennäköisyys on pieni tai hyvin pieni. Happamien sulfaattimaiden 
esiintymisalueelle suunnitellaan asianmukainen maaperätutkimus hankkeen 
jatkosuunnittelun aikana ja jatkotoimenpiteet määräytyvät laboratoriotutkimusten 
perusteella. Pylväspaikkojen sijoittamista happamien sulfaattimaiden alueille tulee 
mahdollisuuksien mukaan välttää. Mikäli happamien sulfaattimaiden alueilla 
rakennetaan, tulee maanalaiset rakenteet suunnitella kohteen ympäristöolosuhteet 
huomioiden ja erityistä huomiota kiinnittää kaivanto- ja kuivatusvesien sekä kaivettujen 
maa-ainesten läjityksessä. Kaiken kaikkiaan hankkeen vaikutukset maa- ja kallioperään 
sekä happamiin sulfaattimaihin arvioidaan vähäisiksi, kun suunniteltavilla pylväspaikoilla 
tehdään tarvittavat maaperätutkimukset ja ne otetaan suunnittelussa huomioon.  

 

8.4  Pohjavesialueet ja vesistöt 

Hanketta lähin pohjavesialue on Säpilän vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue 
(0227101), joka sijoittuu noin 2,2 kilometriä itään sähköaseman suunnittelualueen 
reunasta. 

Hanke sijoittuu Kokemäenjoen välittömään läheisyyteen ja voimajohto ylittää joen noin 
180 metrin matkalla. Sähköaseman suunnittelualueen koillispuolella, reilun 40 metrin 
päässä suunnittelualueen rajasta, sijaitsee lampi. Lisäksi suunnittelualueella on puro, 
joka sijoittuu myös hieman Caruna Oy:n Kolsi-Äetsä 110 kilovoltin voimajohto-osuuden 
reunavyöhykkeelle. (Kuva 8-3). Vuoden 2019 luontoselvityksen (Eurofins Ahma Oy 
2019) mukaan lampi ei ole enää täysin luonnontilainen, mutta sitä voidaan kuitenkin 
pitää vesilain (587/2011) 11 §:n mukaisena kohteena. Sähköaseman suunnittelualueelle 
sijoittuvaa luonnontilaisen kaltaista osaa purosta voidaan pitää vesilakikohteena. Vesilain 
mukaisten kohteiden luonnontilan vaarantaminen on kielletty. Puron ympäristö on osittain 
Kokemäenjoen rantayleiskaavassa merkitty ympäristöarvoja omaavaksi alueeksi ja sama 
alue on vuonna 2019 todettu lehdoksi (Kuva 4-2). Kaavoituksessa osoitetun alueen 
rajaus ei ole tarkka, ja vuoden 2019 luontoselvitysaineiston perusteella puron 
luonnontilaisen kaltainen osa jatkuu hieman rajauksen ulkopuolelle sähköaseman 
suunnittelualueella. Myös tämän rajauksen ulkopuolisen puro-osuuden ympäristö on 
lehtomaista. Luonnontilaisen kaltaisen puro-osuuden jälkeen puro jatkuu sähköaseman 
suunnittelualueella ojamaisena, eikä tätä osuutta voida pitää vesilain mukaisena. (Kuva 
8-3). Johtojärjestelyiden lähialueella ei sijaitse muita merkittäviä vesistöjä. 

 



 
 

 
Kuva 8-3 Vesistökohteet hankkeen alueella tai läheisyydessä. 

 

8.4.1  Vaikutukset pohjavesialueisiin ja vesistöihin 

Johtojärjestelyalue ei sijaitse pohjavesialueella, joten hankkeella ei katsota olevan 
vaikutuksia pohjavesiin. 

Voimajohtojen pintavesivaikutukset rajoittuvat yleensä johdon rakentamisvaiheeseen. 
Rakentamisen aikana valumavesien mukana voi huuhtoutua vähäisiä määriä 
kiintoainesta. Voimajohtojen rakentaminen ja pylväspaikat eivät normaalitilanteessa 
vaikuta pysyvästi pintavesien virtaukseen tai valuma-alueisiin. Vesistökohteisiin 
kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää varmistamalla, ettei pylväitä sijoiteta 
vesistöihin tai rantaviivaan siten, että pylväiden perustuksilla olisi vaikutuksia esimerkiksi 
veden virtauksiin tai sameuteen. Rakentamisen aikana jokien ja ojien ylityksessä 
huolehditaan myös siitä, ettei uoma tai sen virtausolosuhteet muutu. Rakentamisaikana 
ojia ja muita pieniä vesiuomia ylitetään työkoneilla ja tarvittaessa tehdään ojien vähäisiä 
siirtoja, mikäli pylväsrakenteet sitä edellyttävät. Rakentamisen päätyttyä varmistetaan, 
ettei veden virtaukselle aiheudu pysyvää haittaa ja tarvittaessa avataan ojat.  

Voimajohto ylittää Kokemäenjoen 180 metrin matkalla. Sähköaseman suunnittelualueella 
sekä Caruna Oy:n Kolsi-Äetsä voimajohto-osuuden reunavyöhykkeellä on vesilain 
mukainen puro sekä sen ympäristö. Hankkeessa pylväspaikkoja ei ole tarvetta sijoittaa 
vesistöalueille. Sähköaseman suunnittelualueella olevan puron vesilain mukaisella 
osuudella ja kaavoituksessa osoitetun ympäristön alueella ei hankkeen aikana liikuta, 
jolloin vaikutuksia siihen ei kohdistu. Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä 
vesistövaikutuksia myöskään Kokemäenjokeen tai sähköaseman suunnittelualueen ei-
luonnontilaiseen puro-osuuteen, mikäli mainitut lieventävät toimenpiteet huomioidaan. 

 



 
 

8.5  Luonnonsuojelualueet 

Kolsin voimajohtohankkeen alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse 
Natura-alueita eikä valtion tai yksityisillä mailla sijaitsevia luonnonsuojelualueita. Lähin 
luonnonsuojelualue on noin kahden kilometrin päässä luoteessa sijaitseva Harjunsuon 
keidassuo (YSA023332), joka on yksityismaiden luonnonsuojelualue. 

Voimajohtohankkeella ei arvioida olevan vaikutusta luonnonsuojelualueisiin niiden pitkän 
etäisyyden vuoksi.  

 

8.6  Kasvillisuus ja luontotyypit 

Hanke sijaitsee eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä eli vuokkovyöhykkeellä 
(alajako 2a). Suokasvillisuusvyöhykejaon perusteella alue on osa kilpikeitaisiin eli 
konsentrisiin kermikeitaisiin kuuluvaa laakiokeitaiden (1a) aluetta. (Suomen 
ympäristökeskus 2024c) 

Vuonna 2019 alueen luontotyyppejä ja kasvillisuutta selvitettiin kahdella selvitysalueella 
Kokemäenjoen länsi- ja itäpuolella (Eurofins Ahma Oy 2019, Kuva 8-4). Itäinen 
selvitysalue oli nykyistä sähköaseman suunnittelualueen rajausta laajempi. Läntinen 
selitysalue kattaa Kolsin voimajohtojärjestelyiden alueen noin 500 metrin matkalla. 

 
Kuva 8-4 Vuoden 2019 luontoselvityksen aluerajaukset. 

 

Selvityksen mukaan itäisen alueen pohjoisosan ranta on voimakkaasti muokattu. Rannan 
lajistoa ovat isosorsimo, myrkkykeiso, pystykeiholehti ja rantakukka. Rantavallilla kasvaa 
myös terttuseljaa, pietaryrttiä ja maitohorsmaa. Puustoltaan alueen metsä on länsiosasta 
koivuvaltaista harvennettua talousmetsää. Sekapuuna koivun seassa kasvaa raitaa, 
kuusta ja haapaa. Metsä on runsaslajista ja muuttuu itään kuljettaessa yhä 
lehtomaisemmaksi ja vähemmän käsitellyksi. Lajistoon kuuluu muun muassa vadelmaa, 
sananjalkaa, vuohenputkia, metsäkurjenpolvea, hiirenporrasta, särmäkuismaa, 
kultapiiskua, karhunputkea, ahomansikkaa, puna-ailakkia, kyläkarhiaista ja 



 
 

mesiangervoa. Metsän läpi virtaa puro, jonka reunametsä on lehtoa. (Kuva 8-5.) 
Selvitysalueen keskiosassa sijaitsevan voimajohtoalueen pohjoisosa kasvaa 
pensaskokoista pajua, terttuseljaa, pihlajaa ja koivua. Näiden lisänä on pujoa, 
särmäkuismaa, ja paikoin haitallista vieraslajia, jättipalsamia.  

Itäisen selvitysalueen aivan eteläisin osa, joka on rajattu nykyisen Kolsin sähköaseman 
suunnittelualueen rajauksen ulkopuolelle (Kuva 8-4), on kuivahkoa niittyä. Niityllä kasvaa 
runsaana muun muassa vaarantunutta (VU) keltamataraa (Galium verum), 
keltamaksaruohoa, huopakeltanoa, pukinjuurta, ahdekaunokkia, katajaa, pihlajia, 
ahomansikkaa, päivänkakkaraa ja kissankelloa. (Kuva 8-5.) Alueen eteläosan ranta on 
myös voimakkaasti ihmisen muokkaamaa. Rannan kivetyksen lomassa kasvoi 
harvakseltaan muun muassa rantakukkaa ja isonäkinsammalta. Rinteessä niityn ja 
laitosrakennusten välissä esiintyy useaa haitallista vieraslajia (terttuselja, isosorsimo, 
jättipalsami, komealupiini, jättiputki).  

 
Kuva 8-5 Vuoden 2019 luontoselvityksen itäisen selvitysalueen pohjoisranta on voimakkaasti muokattua (A). 
Selvitysalueen pohjoisosan lehtomaista harvennettua koivumetsää (B.). Puronvarren lehtometsää, jossa 
lahopuutakin on runsaasti (C.). Eteläosan niittyä (D.) 

 
 

Läntinen selvitysalue on rantaa ja padon viereistä niittyä lukuun ottamatta viljelysmaata 
(Kuva 8-6). Viljelysmaat ovat peltoa ja hedelmätarhaa. Kokemäenjokiranta on 
voimakkaasti muokattu. Rannan lajistoa ovat muun muassa pajut, koiranputki, 
isosorsimo, pystykeiholehti, järvikaisla, terttualpi ja ulpukka. Rannan ja pellon välisellä 
vallilla taas kasvaa muun muassa pelto-ohdaketta, terttuseljaa, nokkosta ja vadelmaa. 
Läntisellä selvitysalueella on padon vieressä sijaitseva niitty, jonka lajistoon kuuluu 
vaarantuneen (VU) keltamataran lisäksi ahdekaunokki, kataja, tuomi, särmäkuisma, 
nuokkukohokki, kissankello ja pukinjuuri. Selvitysalueen kaakkoisnurkassa on jyrkkää 
metsää, jonka rannalla kasvaa isosorsimoa. Rannan metsässä valtapuulajina on 
harmaaleppä, muuta kasvillisuutta ovat terttuselja, raita, tuomi, vadelma, ojakellukka ja 
kultapiisku. Läntisen selvitysalueen rannoilla esiintyy haitallisia vieraslajeja (terttuselja, 
isosorsimo). 



 
 

 
Kuva 8-6 Vuoden 2019 luontoselvityksen läntinen selvitysalue on suurimmaksi osaksi peltoa (A.). Padon 
viereisen niityn myöhäiskesän kukkaloistoa (B.). 

 

8.6.1  Luontotyypit 

Luontotyypit määrittelevät rajattavissa olevia maa- tai vesialueita, joilla vallitsevat 
samanlaiset ympäristötekijät ja eliöstö, ja jotka eroavat näiden ominaisuuksien 
perusteella muista luontotyypeistä (Kontula & Raunio 2018). Suomessa luontotyyppien 
uhanalaisuutta tarkastellaan yleensä valtakunnallisella tai alueellisella tasolla. 
Luontotyyppi voi olla esimerkiksi valtakunnallisella tasolla uhanalainen, mutta 
alueellisella tarkastelun tasolla, kuten Pohjois-Suomessa, säilyvä. 

Vuoden 2019 luontoselvityksen (Eurofins Ahma Oy) mukaan selvitysalueilla ei ole 
Metsäkeskuksen rajaamia lakikohteita, mahdollisesti METSO-ohjelmaan soveltuvia 
kohteita tai muita arvokkaita kuvioita. Lähimmät mahdollisesti METSO-ohjelmaan 
soveltuvat kohteet ovat lähimmillään noin kilometrin päässä sähköaseman 
suunnittelualueesta koilliseen. Kokemäenjoen rantayleiskaavassa ympäristöarvoja 
omaaviksi alueiksi on osoitettu Kolsin sähköaseman suunnittelualueella osittain sijaitseva 
puroa myötäilevä alue ja Kokemäenjoen länsipuolella, voimajohdon eteläpuolelle jäävä 
padon viereinen rinnemetsikkö (Kuva 4-2). Vuoden 2019 luontoselvityksessä molemmat 
kuviot todettiin vähintään luonnontilaisen kaltaisiksi lehdoiksi, ja siten metsälain 10 §:n 
mukaisiksi. Lehdot ovat sekä Suomessa että Etelä-Suomessa vaarantuneita (VU).  

Rinnemetsälehto sijoittuu osittain johtoalueen reunavyöhykkeelle (Kohde 2, Kuva 8-7). 
Puronvarsilehto sijoittuu sähköaseman suunnittelualueen itäosaan sekä Caruna Oy:n 
Kolsi-Äetsä 110 kilovoltin voimajohto-osuuden johtoaukealle ja reunavyöhykkeelle. 
(Kohde 4, Kuva 8-7). Puronvarsilehdon rajaus on vuonna 2019 piirretty kaavoituksessa 
osoitettua aluetta mukaillen. Lehtomainen kasvillisuus jatkuu kuitenkin myös hieman 
rajauksen ulkopuolelle, puron luonnontilaisen kaltaisen osuuden ympäristöön. Alla 
olevaan kuvaan (Kohde 5, Kuva 8-7) on lisätty pieni lehtoaluerajaus puron 
luonnontilaisen kaltaisen osuuden kohdalle ilmakuvatarkastelun ja vuoden 2019 
maastohavaintojen perusteella. 

Vuoden 2019 maastoselvityksen yhteydessä selvitysalueilla tunnistettiin myös kaksi 
niittyaluetta. Toinen niityistä sijaitsee sähköaseman suunnittelualueen eteläpuolella ja on 
rajattu suunnittelualueen ulkopuolelle (kohde 3, Kuva 8-7). Tämä niittyalue oli vuonna 
2019 selvityksen perusteella kuivahko ja se luokitellaan kedoksi. Kedot ovat Suomen ja 
Etelä-Suomen alueella erittäin uhanalaisia (CR). Kokemäenjoen länsipuolelle sijoittuva 
toinen vuonna 2019 havaittu niittyalue sijoittuu voimajohtoalueelle ja se on itäpuolen 
niittyä rehevämpi (kohde 1, Kuva 8-7).  Tämä niittyalue luokitellaan tuoreeksi niityksi, 
joka on myös erittäin uhanalainen sekä Suomessa että Etelä-Suomessa. Sekä tuoreella 
niityllä että kedolla kasvoi runsaana vaarantunutta (VU) keltamataraa. Kohteilla on 
paikallista maisema-arvoa sekä arvoa luonnon monimuotoisuudelle, esimerkiksi 
perhosten kautta. Luontotyyppien uhanalaisuusluokat on listattu alla olevaan taulukkoon 
(Taulukko 8-2). 



 
 

 
Kuva 8-7. Eurofins Ahma Oy:n maastokartoituksissa (2019) havaitut huomionarvoiset luontotyypit. 

 
 

Taulukko 8-2 Vuonna 2019 Kolsin voimajohtohankkeen läheisyydessä tunnistetut arvokkaat luontotyypit ja 
niiden uhanalaisuusluokitus.  

Luontotyyppi Kuviot Suomi Etelä-Suomi 

Lehdot rinnemetsälehto (2) 
puronvarsilehto (4) 
kuvio 5 

vaarantunut (VU) vaarantunut (VU) 

Tuoreet niityt 1 äärimmäisen 
uhanalainen (CR) 

äärimmäisen 
uhanalainen (CR) 

Kedot 3 äärimmäisen 
uhanalainen (CR) 

äärimmäisen 
uhanalainen (CR) 

 

8.6.2  Huomionarvoiset kasvilajit 

Luonnonsuojelulain 75 §:n (9/2023) mukaan uhanalaiseksi lajiksi luokitellaan sellainen 
luonnonvarainen eliölaji, jonka riski hävitä luonnosta on Suomessa esiintyvien lajien 
kansallisen uhanalaisuuden arvioinnin perusteella vähintään korkea. 

Lajitietokeskuksen (2024a) mukaan johtojärjestelyiden johtoalueella, sähköaseman 
suunnittelualueella tai niiden välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu uhanalaisia tai 
muuten huomionarvoisia kasvilajeja. Vuoden 2019 maastokartoitusten yhteydessä 
Kokemäenjoen länsipuolella, johtoalueella sijaitsevalta tuoreelta niityltä sekä 
sähköaseman suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsevalta kedolta löydettiin runsaasti 
vaarantunutta keltamataraa (Kuva 8-8).  

Lähimmät Lajitietokeskuksen aineistojen huomionarvoiset kasvilajiesiintymät ovat 
patoalueen länsipuolella olevalla saarekkeella ja sijoittuvat lähimmillään noin 70 metrin 
päähän Kolsin sähköaseman suunnittelualueesta (Kuva 8-8). Alueella on havaittu 
keltamataraa vuonna 2023 sekä rantalitukkaa (Cardamine parviflora) vuosina 1994, 2002 
ja 2016. Rantalitukka on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi (EN) sekä koko 



 
 

maassa rauhoitetuksi (Hyvärinen ym. 2019). Lisäksi alueella on havaittu erittäin 
uhanalaista rantaorvokkia (Viola stagnina) vuosina 2004, 2011 ja 2016.  

 
Kuva 8-8 Huomionarvoiset kasvilajit hankkeen lähialueella (Lajitietokeskus 2024a). 

 

8.6.3  Vieraslajit 

Vieraslajilla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka siirtymistä luontaisen 
levinneisyysalueen ulkopuolelle ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella edesauttanut. 
EU:n vieraslajiasetuksessa (1143/2014) säädetään toimenpiteistä, joiden tavoitteena on 
estää haitallisten vieraslajien tahallinen tuonti EU:n alueelle ja pysäyttää alueella jo 
olevien vieraslajien leviämistä. Kansallisista haitallisista vieraslajeista on säädetty 
valtioneuvoston asetus (VN 704/2019, VN 912/2023), johon sisältyy kansallinen 
vieraslajiluettelo. Kansallisesti merkityksellisenä haitallisena vieraslajina pidetään 
sellaista muuta kuin unionin luetteloon kuuluvaa haitallista vieraslajia, josta saatavilla 
olevan tieteellisen näytön perusteella voi aiheutua vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle 
tai muuta vahinkoa luonnonvaraiselle eliöstölle taikka vaaraa terveydelle tai 
turvallisuudelle. Lisäksi sovelletaan kansallista vieraslajistrategiaa. Kansallinen 
vieraslajistrategia on valtioneuvoston 15.3.2012 periaatepäätöksenä hyväksymä 
strategia, jonka kantavana ajatuksena on ehkäistä haitallisten vieraslajien aiheuttamia 
haittoja ja riskejä Suomen luonnolle, luonnonvarojen kestävälle hyödyntämiselle, 
elinkeinoille sekä yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvoinnille. 

Vuonna 2019 kartoitetuilta selvitysalueilta löydettiin yhteensä kuutta eri haitallista 
vieraslajia hyvinkin suurina esiintyminä (Kuva 8-9, Kuva 8-10, Kuva 8-11). 



 
 

 
Kuva 8-9 Vieraslajiesiintymät Kolsin sähköaseman suunnittelualueella ja hankkeen lähimaastossa (Eurofins 
Ahma Oy 2019). 

 

 
Kuva 8-10 Vieraslajiesiintymät Kolsin sähköaseman suunnittelualueella ja sen lähimaastossa (Eurofins 
Ahma Oy 2019). 

 



 
 

 
Kuva 8-11 Vuoden 2019 luontoselvitysalueiden haitallista vieraslajistoa: isosorsimo (rannalla, taustalla 
ulpukoita) (A), jättipalsami valmiina sinkoamaan siemeniä (B), nuori jättiputki (C) ja terttuseljaa rinteessä (D). 

 

Vuonna 2019 Kokemäenjoen länsipuolella, rannassa, esiintyi isosorsimoa (Glyceria 
maxima) ja terttuseljaa (Sambucus racemosa). Padon viereisen rinteen metsikössä 
kasvoi myös paikoin molempia lajeja (Kuva 8-9).  

Kolsin sähköaseman suunnittelualueella, padon pohjoispuolen rannalla, kasvoi paikoin 
isosorsimoa ja rantavallilla terttuseljaa. Myös sähköasema-alueesta pohjoiseen 
sijoittuvissa metsikössä ja voimalinja-aukealla kasvoi harvakseltaan terttuseljaa. Näistä 
voimajohtoalueen esiintymä ulottuu hieman nykyiselle sähköaseman suunnittelualueelle. 
Jättipalsamia (Impatiens glandulifera) esiintyy voimalinjoille raivatuilla alueilla paikoin 
erittäin runsaana, jopa ainoana lajina. Jättipalsamia on myös levinnyt jonkin verran 
viereisiin metsiin ja teiden varsille. Hoidetulla viheralueella Kolsin sähköaseman 
suunnittelualueella yksi koristepensaista on haitalliseksi luokiteltua idänkanukkaa 
(Cornus alba). Suunnittelualueen eteläreunassa viheralueen ja suunnittelualueen 
ulkopuolelle rajautuvan niittyalueen välisessä rinteessä havaittiin kaksi 
vieraslajikeskittymää. Eteläisemmässä kasvoi jättiputkea (Heracleum sp.), komealupiinia 
(Lupinus polyphullus) ja jättipalsamia. Pohjoisemmassa kasvoi jättipalsamia ja 
jättiputkea. Eteläosan niityllä on lisäksi pieni komealupiiniesiintymä ja niityn vieressä 
jättipalsamia ja terttuseljaa. (Kuva 8-10.) 

Havaituista haitallisista vieraslajeista koko EU:n alueella haitalliseksi luokiteltuja ovat 
jättiputki ja jättipalsami. Komealupiini on kansallisesti haitalliseksi säädetty vieraslaji 
(Kansallinen vieraslajiluettelo) (VN 704/2019, VN 912/2023). EU-luettelon ja kansallisen 
luettelon vieraslajien hallussapito, levittäminen ja kasvatus on kielletty. Ammattimaisella 
toimijalla on velvollisuus estää komealupiinin sekä sen siementen ja kasvinosien 
leviäminen hallinnassaan olevan alueen ulkopuolelle esimerkiksi mullan, maa-aineksen 
ja muiden kasvien mukana (Vieraslajit.fi 2024a). Terttuselja, isosorsimo ja idänkanukka 
kuuluvat kansallisen vieraslajistrategian (VN 2012) lajeihin.  

 



 
 

8.6.4  Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin 

Luontoselvityksissä 2019 (Eurofins Ahma Oy 2019) hankkeen alueelta tai sen 
välittömästä läheisyydestä löydettiin neljä suojelullisesti arvokasta ympäristökuviota. 
Näistä rinnemetsälehto sijoittuu reunavyöhykkeelle ja johtoalueen ulkopuolelle, ja tuore 
niitty johtoaukealle. Hankkeessa ei ole tarvetta liikkua reunavyöhykkeelle ulottuvan 
lehdon alueella, joten vaikutuksia siihen ei arvioida kohdistuvan. Yksi pylväspaikka 
sijoittuu tuoreen niityn alueelle tai sen läheisyyteen. Viranomaisneuvottelussa 14.3.2024 
ELY-keskuksen edustaja totesi, ettei pylvään sijoittuminen niitylle ole lähtökohtaisesti 
ongelma, mutta jos siirto onnistuu niittyalueen ulkopuolelle, olisi se suositeltavaa.  
Riippuen pylvään lopullisesta sijoittumisesta, voi niittyalueelle aiheutua hankkeesta 
vähäistä vaikutusta voimajohdon rakentamisesta ja maan kaivamisesta. Johtoaukean 
säännöllinen raivaus jatkossa kuitenkin myös ylläpitää johtoaukealla sijaitsevaa 
niittyluontotyyppiä ja keltamataran kasvupaikkaa ehkäisemällä pensoittumista.  

Sähköaseman suunnittelualueella sijaitsevan puronvarsilehdon alueella ei ole 
hankkeessa tarvetta liikkua, koska sähköasema on suunniteltu alueen eteläpuolelle. Osa 
puronvarsilehdon alueesta sijoittuu Caruna Oy:n Kolsi-Äetsä 110 kilovoltin voimajohto-
osuuden johtoaukealle ja reunavyöhykkeelle. Tällä voimajohto-osuudella muutoksia 
johtoalueeseen ei kuitenkaan tehdä, joten tilanne ei muutu nykyisestä. Näin ollen 
puronvarsilehtoon tai vesilain mukaiseen puroon ei arvioida hankkeessa aiheutuvan 
vaikutuksia. Vaikutuksia ei myöskään arvioida aiheutuvan sähköaseman 
suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsevalle kedolle, koska se sijaitsee suunnittelualueen 
ulkopuolella. 

Johtojärjestelyiden alueelta on runsaasti havaintoja vieraslajeista. Haitallisten vieraslajien 
esiintymien takia suositellaan kiinnitettävän erityistä huomiota niiden leviämisen 
ehkäisyyn etenkin liikkumisen ja maansiirtotöiden yhteydessä. Komealupiini on 
kansallisesti haitalliseksi säädetty vieraslaji (VN 704/2019, VN 912/2023), ja 
maanomistaja on vastuussa lajin esiintymien hävittämisestä. Terttuselja on kansallisen 
vieraslajistrategian laji ja sen esiintymät suositellaan hävitettäväksi maanomistajan 
toimesta.  

 

8.7  Suojelullisesti huomioitavat eläinlajit 

Hanke sijoittuu Satakunnan eliömaakunnan alueelle (Lajitietokeskus 2024b) ja kuuluu 
uhanalaisuusvyöhykkeeseen: eteläboreaalinen, Lounaismaa ja Pohjanmaan rannikko 
(2b) (Suomen ympäristökeskus 2024a). 

Luontodirektiivi (1992/43/ETY), yhdessä lintudirektiivin kanssa, on Euroopan unionin 
tärkein luonnonsuojelusäädös. Sen tavoitteena on edistää tiettyjen lajien sekä 
luontotyyppien suojelua ja ehkäistä lajien luontaisten elinympäristöjen pienenemistä sekä 
häviämistä. Luontodirektiivin liite II luettelee yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, 
joiden merkittävien esiintymispaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kielletty ja 
lajien suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita (Natura 2000-
alueet). Luontodirektiivin IV-liitteessä luetellaan eläin- ja kasvilajeja, jotka edellyttävät 
tiukkaa suojelua. Useimmat liitteen II lajit on lueteltu myös liitteessä IV. 
(Ympäristöministeriö 2024). 

Vuonna 2019 luontoselvityksen (Eurofins Ahma Oy 2019) mukaan selvitysalueiden 
(Kuva 8-4) läheisyydessä oli useita pisteitä uhanalaisista lajeista (Hertta-rekisteri), mutta 
itse selvitysalueilla niitä ei ollut. Suurin osa lajihavainnoista oli Kokemäenjoen 
alajuoksulla padosta nähden. Liito-oravaselvitys tehtiin selvitysalueilla 16.4.2019. 
Selvityksessä ei havaittu liito-oravalle soveltuvaa ympäristöä, eikä merkkejä lajista 
itsestään.  



 
 

Lajitietokeskuksen (2024a) aineistojen perusteella Kolsin johtojärjestelyiden alueella ei 
ole tehty lajihavaintoja suojelullisesti huomioitavista eläinlajeista. Lähimmät havainnot 
ovat Kokemäenjoen alajuoksulla, missä on havaittu vuollejokisimpukka (Unio crassus) 
vuonna 2014 ja keltaniittyperhonen (Coenonympha pamphilus) vuonna 2004 (Kuva 
8-12). Vuollejokisimpukka on Suomessa luokiteltu vaarantuneeksi (VU) ja 
keltaniittyperhonen silmälläpidettäväksi (NT) (Hyvärinen ym. 2019). Keltaniittyperhonen 
on myös alueellisesti uhanalainen (Suomen ympäristökeskus 2024a). 
Vuollejokisimpukka on Suomessa myös rauhoitettu ja se kuuluu luontodirektiivin II- ja IV-
liitteiden lajeihin. Vuollejokisimpukka- ja keltaniittyperhoshavainnot ovat yli 100 metrin 
päässä sähköaseman suunnittelualueen reunasta. 

Kokemäenjoen länsipuolen ranta-alueella on myös tehty yksi havainto 
silmälläpidettävästä (NT) euroopanmajavasta (Castor fiber) vuonna 2014 noin 245 metrin 
päässä sähköaseman suunnittelualueesta. Euroopanmajava kuuluu luontodirektiivin 
liitteiden II-, IV- ja V lajeihin. (Hyvärinen ym. 2019). Lisäksi länsirannalla on tehty lukuisia 
havaintoja pohjanlepakosta (Eptesicus nilssonii) sekä yksi havainto korvayököstä 
(Plecotus auritus). Pohjanlepakko ja korvayökkö ovat elinvoimaisia (LC) ja kuuluvat 
luontodirektiivin IV-liitteen lajeihin.  

 
Kuva 8-12 Suojelullisesti huomionarvoiset eläinlajit hankkeen lähialueella (Lajitietokeskus 2024a). 

 
 

8.7.1  Vaikutukset eläimistöön 

Kolsin johtojärjestelyiden alueella tai niiden välittömässä läheisyydessä ei ole tehty 
havaintoja suojelullisesti arvokkaista eläinlajeista. Vesistöön ei hankkeessa rakenneta 
pylväitä, jolloin kiintoainepäästöjä Kokemäenjokeen ei arvioida aiheutuvan. Näin ollen 
hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia vuollejokisimpukkaan. Myöskään lepakoille, 
keltaniittyperhoselle tai euroopanmajavalle ei arvioida aiheutuvan hankkeesta 
vaikutuksia. 

 



 
 

8.8  Linnusto 

8.8.1  Tärkeät lintualueet ja muuttoreitit 

Hanketta lähimmät kansainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA), Suomen tärkeät lintualueet 
(FINIBA) sekä maakunnallisesti tärkeät lintualueet (MAALI) sijaitsevat yli kahdeksan 
kilometrin päässä (Birdlife Suomi ry 2024). 

Merenrannikot ohjaavat luonnollisesti lintujen muuttoa. Alla olevassa kartassa (Kuva 
8-13) on esitetty lintujen tärkeistä valtakunnallisista päämuuttoreiteistä ne, jotka 
sijoittuvat hankealueelle. Alueelle sijoittuu metsähanhen (Anser fabalis) kevätmuuttoreitti 
ja laulujoutsenen (Cygnus cygnus) syysmuuttoreitti sekä kurjen (Grus grus) kevät- sekä 
syysmuuttoreitit. (BirdLife Suomi ry 2023). 

 
Kuva 8-13. Kolsin johtojärjestelyiden alue sekä Lintujen päämuuttoreittejä Suomessa (BirdLife Suomi ry 
2023).  

 

8.8.2  Lintudirektiivilajit 

Euroopan unionin direktiivi luonnonvaraisten lintujen suojelusta eli lintudirektiivi koskee 
kaikkien luonnonvaraisena elävien lintulajien suojelua EU:n alueella. Sen tavoitteena on 
sekä lintulajien että niiden elinympäristöjen suojelu. Suojelu kattaa myös lintujen munat 
ja pesät. Lintudirektiivin I-liitteessä nimetään lajit, joiden suojelemiseksi on osoitettava 
erityissuojelualueita (Natura 2000-alueet). Lintudirektiivin liitteessä II/A luetellaan lajit, 
joiden metsästäminen voidaan sallia koko EU:n alueella ja liitteessä II/B lajit, joiden 
metsästämisen direktiivi sallii tietyissä jäsenmaissa. Lisäksi lintudirektiivin liitteet III/A 
sekä III/B koskevat lintulajien kauppaamista, lintudirektiivin liite IV kiellettyjä 
pyyntimenetelmiä sekä apuvälineitä ja liite V asioita, joihin tutkimuksessa sekä 
suojelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota (Ympäristöministeriö 2024). 

Vuoden 2019 luontoselvityksen yhteydessä selvitysalueilla tai niiden läheisyydessä ei 
sijainnut tunnettuja maakotkan, merikotkan tai muuttohaukan pesäpaikkoja. 
Voimajohdosta ja sähköaseman suunnittelualueesta 500 metrin vyöhykkeellä on tehty 



 
 

useita yksittäisiä havaintoja lintudirektiivin liitteen lajeista, mutta nämä ovat 
todennäköisesti havaintoja ohilentävistä linnuista, joten niiden ei arvioida olevan 
voimajohtohankkeen kannalta merkittäviä (Lajitietokeskus 2024a). Hankkeen kannalta 
merkittäviä havaintoja ovat erityisesti pesimähavainnot, joita alueella ei 
Lajitietokeskuksen aineistojen perusteella ole tehty. 

 

8.8.3  Vaikutukset linnustoon 

Lähimmät tärkeät lintualueet (IBA, FINIBA, MAALI) sijaitsevat hankealueesta sen verran 
etäällä, ettei hankkeella arvioida olevan niihin vaikutusta.  

Vuonna 2018 julkaistussa katsausartikkelissa tarkasteltiin 191 lintujen törmäyksiä 
voimalinjoihin käsittelevää tutkimusta, joiden joukossa oli sekä vertaisarvioituja että 
vertaisarvioimattomia kirjoituksia (Bernardino ym. 2018). Katsausartikkelissa todettiin, 
että lintujen törmäysriskiin vaikuttavat useat tekijät, joista osa liittyy lintujen omiin 
ominaisuuksiin ja osa voimajohdon ominaisuuksiin.  

Lintujen ominaisuuksista esimerkiksi lintujen silmien ominaisuudet, lentokäyttäytyminen 
sekä erilaiset morfologiset ja fysiologiset ominaisuudet, kuten siipien rakenne, ovat eri 
lajeille erilaisia, mikä voi näkyä törmäysriskejä arvioitaessa (Bernardino ym. 2018). 
Lisäksi riski voi olla erilainen verrattaessa muuttolintuja paikallisten populaatioiden 
edustajiin ja eroja voi löytyä myös päivä- ja yöaktiivisten lintulajien välillä (Bernardino ym. 
2018). Korkeampi törmäysriski on havaittu myös esimerkiksi pesimis-, yöpymis- ja 
ruokailualueiden lähistölle sijoittuvien voimalinjojen tapauksessa (Bernardino ym. 2018). 
Erityisesti pesän sekä ruokailualueen välillä riski on korkea, sillä linnut joutuvat 
lentämään väliä yleensä useita kertoja päivässä. 

Törmäysriskiin vaikuttavat myös voimajohtojen ominaisuudet. Esimerkiksi rinnakkaisten 
voimajohtojen tapauksessa laskennallisen törmäysriskin voidaan esittää kasvavan, kun 
törmäyksen mahdollistavia virtajohtimia on enemmän ja useammalla tasolla (Koskimies 
2009). Kun johtimet riippuvat pylväiden välissä täsmälleen samassa korkeudessa ja 
rytmissä, teoreettinen törmäyspinta pienenee (Koskimies 2009). Ukkosjohdinten 
näkyvyyttä parantavat merkinnät yleensä parantavat lintujen todennäköisyyttä huomata 
johtimet ajoissa (Koskimies 2009). Korkeampiin voimajohtoihin voi myös liittyä suurempi 
törmäyksen riski (Bernardino ym. 2018).  

Metsäisillä alueilla lintujen törmäysriskin on havaittu olevan yleisesti pienempi kuin 
avoimilla alueilla (Bernardino ym. 2018). Kolsin voimajohtohankeen voimajohto-osuudet 
sijoittuvat pääosin avoimelle peltoalueelle sekä vesistön yläpuolelle. Uusi voimajohto 
tulee olemaan 10–15 metriä nykyistä korkeampi. Lähistöllä ei ole IBA-, FINIBA- tai 
MAALI-alueita, mutta hanke sijaitsee tärkeällä lintujen muuttoreitillä. Lintujen muuttoreitit 
kulkevat selkeästi voimajohtoja korkeammalla, mutta alueen pellot toimivat ainakin 
metsähanhelle tärkeinä muutonaikaisina levähdys- ja ruokailupaikkoina. Kurkia on 
muuttojen aikana alueella laskettu isoja määriä, mutta lepäileviä tai ruokailevia yksilöitä 
ei juurikaan. Joutsenia alueella on esiintynyt lähinnä satunnaisesti isompia määriä. Myös 
Lajitietokeskuksen (2024a) aineistojen perusteella alueella liikkuu paljon lintuja. 
Suositeltavaa on, että Kokemäenjoen ylityksen sekä avointen pelto-osuuksien kohdalle 
voimajohtoon asennetaan lintumerkintöjä törmäysten ehkäisemiseksi. Metsäympäristöjen 
linnustolle voimajohdon rakentamisesta aiheutuu Kolsin sähköaseman suunnittelualueen 
pohjoisosassa lievää pesimäympäristön menetystä sekä tilapäistä häiriötä raivauksesta, 
puuston hakkuusta ja työkoneiden melusta.  

Kaiken kaikkiaan voidaan arvioida, että voimajohdon purkamisesta, rakentamisesta sekä 
puuston raivaamisesta voi aiheutua lievää tilapäistä häiriötä alueen linnustolle. 
Kokonaisuudessaan hankkeen linnustoon kohdistamat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. 



 
 

9  HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN LIEVENTÄMINEN 

Voimajohdon pylväspaikkojen huolellinen suunnittelu lieventää monia voimajohdon 
rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Maankäyttöön ja maisemaan 
kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää muun muassa optimoimalla pylväspaikat siten, 
että niitä tarvittaisiin mahdollisimman vähän. Kun pylväspaikat on suunniteltu, 
maanomistajilla on vielä mahdollisuus, hankkeen teknisissä rajoissa, vaikuttaa 
pylvässijoitteluun katselmuksen yhteydessä.  

Maisemanäkökohdat huomioidaan myös Kolsin sähköaseman suunnittelussa ja 
rakentamisessa. Sähköasemarakennuksessa toistuu voimalaitoksen hillitty sävymaailma 
ja materiaalit valitaan niin, että rakennus ei olisi välittömästi havaittavissa. 
Kaasueristeisen sisäkytkinlaitoksen (GIS) rakennuksessa sähköosat tiivistetään 
pienempään tilaan kuin ulkotilan ilmaeristeisessä kytkinlaitoksessa, jolloin vältytään 
suuremmilta maisemanmuokkaustöiltä. Kolsin sähköaseman rakennusratkaisu 
kunnioittaa Kolsin voimalaitoksen rakennushistoriallista arvoa ja tukee voimalaitosalueen 
ilmettä Kokemäenjokilaakson kulttuurihistoriallisessa ympäristössä. (Sweco 2023). 

Rakennustöissä pyritään mahdollisuuksien mukaan välttämään haittaa maanviljelykselle 
ja kulkuyhteyksille. Voimajohdon rakentamisen aikana urakoitsijan edustaja sopii 
käytettävistä kulkureiteistä etukäteen maanomistajien kanssa. Fingrid velvoittaa 
sopimuksellisesti urakoitsijat toimimaan rakentamisen aikana siten, että rakennustyöstä 
aiheutuvien vahinkojen määrä minimoidaan ja syntyneet vahingot korjataan tai korvataan 
maanomistajille. Velvoitteiden noudattamista seurataan työmaakokouksin ja 
valvontakäynnein. Voimajohdon rakentaminen aiheuttaa lyhytkestoista häiriötä 
lähiympäristön asukkaille ja alueen virkistyskäytölle. Rakentamisen aikaisia haittoja 
voidaan vähentää rakennustöiden ajoittamisella ja tiedottamisella. 

Rakentamisen aikaista raskaan liikenteen lisääntymisen aiheuttamaa mahdollista 
liikenneturvallisuuden heikkenemistä voidaan tarvittaessa pyrkiä vähentämään erilaisin 
liikenneturvallisuutta parantavin keinoin. Teiden risteyskohdissa 
voimajohtorakentamisesta voi aiheutua nopeusrajoituksia tai lyhytaikaisia 
liikennekatkoja. Voimajohdon rakentamisen ja kunnossapidon aikana työmaalla 
varaudutaan etukäteen mahdollisiin polttoaine- ja kemikaalivuotoihin. 

Hanke sijoittuu alueelle, jossa happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys 
on pieni tai hyvin pieni. Happamien sulfaattimaiden esiintymisalueelle suunnitellaan 
asianmukainen maaperätutkimus hankkeen jatkosuunnittelun aikana ja jatkotoimenpiteet 
määräytyvät laboratoriotutkimusten perusteella. Pylväspaikkojen sijoittamista happamien 
sulfaattimaiden alueille tulee mahdollisuuksien mukaan välttää.  

Voimajohtoreitti ylittää Kokemäenjoen ja sähköaseman suunnittelualueen itäosaan sekä 
Caruna Oy:n Kolsi-Äetsä 110 kilovoltin voimajohto-osuuden reunavyöhykkeelle sijoittuu 
vesilain mukainen puro. Puronvarsi on myös luontoselvityksessä (Eurofins Ahma Oy 
2019) todettu metsälainmukaiseksi lehdoksi. Lisäksi voimajohtoaukealle ja 
reunavyöhykkeelle sijoittuu tuore niitty, jossa esiintyy vaarantunutta keltamataraa. 
Reunavyöhykkeelle sijoittuu myös rinnemetsälehto. Vesistöihin ja luonnon arvokohteisiin 
kohdistuvia vaikutuksia voidaan ehkäistä ja lieventää monin tavoin. Sijoittamalla 
voimajohdon pylväsrakenteet huomionarvoisten alueiden ulkopuolelle vaikutuksia 
voidaan ehkäistä tehokkaasti. Vesistöjen ja vesilakikohteiden tapauksessa pylväitä ei 
lisäksi sijoiteta kohteiden välittömään läheisyyteen vesistövaikutusten lieventämiseksi. 
Vesistöjen ja vesilakikohteiden läheisyydessä työskentely suoritetaan myös siten, että 
vesistövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä ja rajoittuvat mahdollisimman 
pienialaisiksi. Kaikki liikkumisreitit suunnitellaan huolella ja arvokohteita välttäen. 
Johtoaukean säännöllinen raivaus myös ylläpitää tuoreen niityn ja uhanalaisen 
keltamataran kasvupaikan säilymistä ehkäisemällä pensoittumista. Kolsin sähköasemaa 
ei sijoiteta arvokohteiden alueelle. Hankealueella esiintyvät haitalliset vieraslajit 



 
 

huomioidaan liikkumisreittien suunnittelussa sekä kaivuu- ja maansiirtotöiden yhteydessä 
vieraslajien leviämisen ehkäisemiseksi. 

Kokemäenjoen ylityksen sekä avointen pelto-osuuksien kohdalle voimajohtoon 
suositellaan asennettavaksi lintumerkintöjä törmäysten ehkäisemiseksi.  

Kaikista ympäristöselvityksessä todetuista huomionarvoisista kohteista (laaditaan 
ympäristökohdeohjeet, joiden avulla hankkeen haitallisia vaikutuksia pystytään 
tehokkaasti ehkäisemään voimajohdon koko elinkaaren ajan. 

 

10  YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ympäristöselvityksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että hanke ei eroa 
ympäristövaikutuksiltaan merkittävästi nykytilanteesta käytön aikana. 
Rakentamisvaiheessa aiheutuu väliaikaista häiriötä. Ympäristöselvitys sisältää riittävät 
tiedot ja arvioinnit niin, että näkemyksemme mukaan hankkeeseen ei ole tarpeen laatia 
erillistä YVA-lainsäädännön mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.  

Uuden voimajohdon rakentamishankkeella ei ole kokonaisuutena merkittäviä vaikutuksia 
maankäyttöön verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Voimajohdon rakentamisen aikaiset 
maankäyttövaikutukset ovat paikallisia ja tilapäisiä. Kolsin voimajohtohanke sijoittuu 
lähes kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokkaalle Kokemäenjokilaakson 
kulttuurimaisemaan sekä osittain maakunnallisesti arvokkaille Kolsin voimalaitoksen ja 
Kakkulaisten kylän alueille. Uusi voimajohto hyödyntää pääasiassa nykyisiä 
johtokäytäviä ja pylväsmäärä pyritään minimoimaan. Maisema muuttuu paikallisesti, 
mutta hankkeen ei tunnistettu kohdistavan alueen maisemaan vähäistä suurempia 
vaikutuksia. Hankkeen ei katsota olevan ristiriidassa kaavoituksen kanssa.  

Liikenteeseen sekä viljely- ja metsätalouskäyttöön kohdistuvien vaikutusten arvioidaan 
jäävän kokonaisuudessaan vähäisiksi, koska johtojärjestelyt kohdistuvat pieneen 
alueeseen ja poistettavan puuston määrä on vähäinen. Voimajohdon 
rakentamisvaiheessa voimajohtoa lähellä sijaitsevaan asutukseen kohdistuu tilapäisiä 
meluvaikutuksia. Vaikutukset elinympäristöön ja viihtyisyyteen arvioidaan kaiken 
kaikkiaan vähäisiksi ja tilapäisiksi eikä voimajohdosta arvioida aiheutuvan 
terveysvaikutuksia.  

Hankkeen vaikutukset kokonaisuudessaan ilmaston kannalta ovat myönteiset, sillä 
toteutuessaan se vähentää nykyiseen sähkönsiirtoon sisältyviä sähkön energiahäviöitä. 
Suurempi osa sähköstä saadaan siten toimitettua kulutukseen.  

Hanke sijoittuu alueelle, jossa happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys 
on pieni tai hyvin pieni. Happamien sulfaattimaiden esiintymisalueelle suunnitellaan 
asianmukainen maaperätutkimus hankkeen jatkosuunnittelun aikana ja jatkotoimenpiteet 
määräytyvät laboratoriotutkimusten perusteella. Johtojärjestelyiden alueella ei sijaitse 
PIMA-kohteita tai mustaliuskealueita. Myöskään pohjavesialueita ei esiinny hankkeen 
läheisyydessä. 

Suunniteltu voimajohto ylittää Kokemäenjoen ja sähköaseman suunnittelualueelle sekä 
Caruna Oy:n Kolsi-Äetsä 110 kilovoltin voimajohto-osuuden reunavyöhykkeelle sijoittuu 
vesilainmukainen puro. Vesilain kohteiden osalta vesilaissa säädetään, että kohteiden 
luonnontilaisuuden heikentäminen on kielletty. Kun hankkeen rakennusvaiheessa 
noudatetaan yleistä huolellisuutta vesistöihin ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia. 

Kolsin johtojärjestelyiden alueella on kolme uhanalaista luontotyyppikohdetta. Näistä 
rinnemetsälehto sijoittuu reunavyöhykkeelle ja johtoalueen ulkopuolelle, ja tuore niitty 



 
 

reunavyöhykkeelle ja johtoaukealle. Puronvarsilehto sijoittuu sähköaseman 
suunnittelualueelle sekä Caruna Oy:n Kolsi-Äetsä 110 kilovoltin voimajohto-osuuden 
johtoaukealle ja reunavyöhykkeelle. Lehtoalueet ovat myös metsälain mukaisia kohteita. 
Uhanalaisten luontotyyppien ja metsälakikohteiden alueelle rakentamista ei ole 
lainsäädännössä rajoitettu, mutta niiden luontoarvojen turvaamiseksi alueelle 
rakentamista ei suositella. Mahdollisia vaikutuksia luonnonarvokohteisiin on mahdollista 
ehkäistä ja lieventää useiden toimien avulla. Lisäksi johtoaukean säännöllinen raivaus 
ylläpitää voimajohtoalueella olevan tuoreen niityn ja uhanalaisen keltamataran 
kasvupaikan säilymistä ehkäisemällä pensoittumista.   Hankealueella esiintyy runsaasti 
haitallisia vieraslajeja, jotka tulee huomioida hankkeessa. 

Suojelullisesti merkittävää lajistoa johtoalueella tai sen välittömästä läheisyydestä ei ole. 
Linnuston osalta hankkeen merkittävimmät vaikutukset ovat tilapäisiä melu- ja 
häiriövaikutuksia. Törmäysriskin vähentämiseksi peltoalueiden sekä Kokemäenjoen yllä 
sijaitseville voimajohto-osuuksille johtimiin suositellaan asennettavaksi 
huomiomerkintöjä. 

Kokonaisuudessaan hankkeen luonnonympäristöön kohdistamat vaikutukset ovat 
vähäisiä. Merkittävä osa haitallisista vaikutuksista liittyy hankkeen rakennusvaiheeseen, 
ja niitä on mahdollista ehkäistä huolellisella suunnittelulla ja noudattamalla 
rakennusvaiheen aikana kappaleessa 9 läpikäytyjä haitallisten vaikutuksien 
lievennystoimia. Erityisesti kohdeohjeet ovat tärkeässä asemassa vaikutusten 
ehkäisemisessä. 
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