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Yhteenveto tapahtumista
• Torstaina 23.11. yksi toimija teki virheellisen DA myyntitarjouksen

Suomeen kaikille perjantain 24.11. tunneille – keskimäärin

myyntitarjouksen suuruus oli 5787 MWh/h joka vastasi noin puolta

ennustetusta sähkönkäytöstä Suomessa kyseisenä päivänä

• Virheellinen tarjous tarjous meni läpi sekä myyjän tarjousprosessi että

sähköpörssien markkinaratkaisuprosessin, ja virheellinen tarjous

vaikutti sähkön hintaan kaikilla perjantain 24.11. tunneillta

• Tunneilla 15-01 Suomen aluehinnaksi muodostui hintaminimi/lattia

eli -500€/MWh

• Markkinaratkaisun mukaan sähköä olisi viety rajakapasiteettien

sallimissa rajoissa sekä Ruotsiin että Viroon

• Nykykäytännöt estivät markkinaratkaisun uudelleen laskennan

• Suomen alueelle syntyvyt vaje korjattiin markkinatoimijoiden aktiivisen

intraday-kaupankäynnin avulla

• Intraday-kaupankäynnin määrä 24.11. oli tuntitasolla 3000 - 6000 

MWh välillä, mikä on suuruusluokalta 10-kertainen tyypillisenä

päivänä käytävään intraday-kauppaan Suomessa
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Tapahtumaketjua 

sähköjärjestelmän käytön 

näkökulmasta
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Lähtötilanne sähköjärjestelmän näkökulmasta

• Tilanne noin 15:00 Suomen aikaa 23.11.2023:

• Suomesta puuttuu keskimäärin 5787 MWh tuotantoa jokaisella perjantain 24.11. tunnilla

• Day-ahead markkinaratkaisun mukaan Suomen pitäisi viedä jokaisella tunnilla täyden 

rajakapasiteetin (2400 MWh) verran Ruotsiin ja Viroon tunneilla 15-01 (Suomen aikaa)

• Käytännössä markkinatulos oletti virheellisen tarjouksen seurauksena että Suomessa 

olisi riittävästi tuotantoa kattamaan sekä täyden viennin että Suomessa kulutettavan 

sähkön (ennuste oli noin 10 000 – 12 000 MWh/h)

• Vaje ei olisi ollut katettavissa säätösähkömarkkinoiden kautta

• Tilanne olisi voinut lähteä kehittymään usein eri tavoin – vaihtoehdoista paras 
oli se, että vajeessa olleet toimija(t) kattaa vajeensa intraday-markkinalla 
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Tapahtumien eteneminen

• Kello 15:45 intraday-markkina avattiin, mutta kapasiteetit myönnettiin vain yhteen suuntaan 

(Suomeen päin) – tässä vaiheessa oletus siitä, että markkinaratkaisua ei lasketa uudestaan oli 

käytännössä varma tieto

• Kello 16:54 Fingrid viesti tarpeesta aktiiviselle intraday-kaupankäynnille ja säätötarjousten 

jättämiselle – samaan aikaan valmistauduimme osaltamme käymään intradaykauppaa 

järjestelmän tehotasapainon hallinnan tarpeisiin

• Iltapäivän ja illan aikana todella laajaa ja tiivistä yhteydenpitoa mm. median, kantaverkkoyhtiöiden 

ja viranomaisten kanssa

• Kello 22:00 jälkeen torstaina 23.11. Kinect Energy alkoi korjata vajettaan Intraday-kaupankäynnillä

• Päivän sisäinen kaupankäynti eteni askeleittain, koko vuorokauden 24.11. osalta Suomen vaje 

saatiin kurottua umpeen noin kello 13 perjantaina iltapäivästä

• Äärimmäinen negatiivinen hinta (-500 €/MWh) johti siihen, että klo 15 alkaen vuorokauden loppuun 

asti sähkön käytön oli noin 1000 MWh/h suurempaa kuin vastaavana tyypillisenä ajankohtana 
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Perjantain 24.11. käyttötunneilla 

Fingridin valvomossa toiminta 

vastasi lopulta normaalia 

tasehallintaa



Sähkön käyttö Suomessa 23. ja 24. marraskuuta
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Vihreä – sähkön käyttö ja lämpötila torstaina

Sininen – sähkön käyttö ja lämpötila perjantaina



Jatkotoimenpiteet
Selvää on se, että tapahtunut ei saa toistua
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Mitä mieltä jatkotoimenpidetarpeista on 

Fingridin sähkömarkkinatoimikunta?
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